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配置・案内図（改修前）・計画概要

幹線設備1階平面図（改修前）

幹線設備2階平面図（改修前）

動力設備1階平面図（改修前）

Ｅ －２ ２ ０

Ｅ －２ １ ９

Ｅ －２ １ ８

Ｅ －２ １ ７

Ｅ －２ １ ６

Ｅ －２ １ ５

Ｅ －２ １ ４

Ｅ －２ １ ３

Ｅ －２ １ ２

Ｅ －２ ２ １

非常照明、誘導灯設備1階平面図（改修前）

舞台照明・機構設備1階平面図（改修前）

非常照明、誘導灯設備2階平面図（改修前）

Ｅ －２ ２ ２

Ｅ －２ ２ ３

1/100

舞台照明設備参考システム系統図（改修前）

Ｅ －２ ２ ４

1/50

舞台照明・機構設備2階平面図（改修前）

舞台照明・機構設備3階平面図（改修前）

雷保護設備1階平面図（改修前）

雷保護設備3階平面図（改修前）

雷保護設備屋根伏図（改修前）

受変電設備単線結線図（改修前）

電気室詳細図（改修前）

電灯設備1階平面図（改修前）

動力設備機械室詳細図（改修前）

電灯設備2階平面図（改修前）

電灯設備3階平面図（改修前）

コンセント設備1階平面図（改修前）

コンセント設備2階平面図（改修前）

コンセント設備3階平面図（改修前）

動力設備3階平面図（改修前）

動力設備2階平面図（改修前）

幹線設備3階平面図（改修前）
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Ｅ －２ ２ ６

構内情報通信網・テレビ共同受信設備2階平面図（改修前）

構内交換・拡声・音響設備1階平面図（改修前）

Ｅ －２ ２ ７

Ｅ －２ ２ ８

構内交換・拡声・音響設備2階平面図（改修前）

構内交換・拡声・音響設備3階平面図（改修前）

Ｅ －２ ２ ９

Ｅ －２ ３ ０

火災報知設備1階平面図（改修前）

火災報知設備2階平面図（改修前）

Ｅ －２ ３ １

Ｅ －２ ３ ２

火災報知設備3階平面図（改修前）

仮設切替ステップ図

Ｅ －２ ３ ３

構内情報通信網・テレビ共同受信・映像設備
1階平面図（改修前）
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Ｅ －２ ３ ４

舞台照明設備負荷・調光設備数量表（改修前）

―

―

Ｅ －０ ０
―

Ｅ －０ １

表紙・図面リスト

特記仕様書 ――

―

図面名称図面番号 縮　 尺

図　 面　 リ 　 ス　 ト



工 事 仕 様 

共 通 仕 様1

(1) 図面及び特記仕様書に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準

する。

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用

　　仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準

　　仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工

　　事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)」(以下、「標準図」という。)による。

（○印のついたものを適用する。）

電灯設備

動力設備

電熱設備

建物別及び屋外

受変電設備

3

項目

幹線、分岐

幹線、分岐

工 事 種 目

雷保護設備

工事種目

構内交換設備

誘導支援設備

情報表示設備

映像・音響設備

拡声設備

静止形電源設備

構内情報通信網設備

直流電源装置

端末機器

電話設備

発電設備

時計設備

ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾄｲﾚ呼出し設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯・入退室管理設備

自動火災報知設備

自動閉鎖設備

非常警報設備

ガス漏れ警報設備

非常放送装置

予備配管

中央監視制御設備

構内配電線路

構内通信線路

昇降機設備

電力貯蔵設備

③下記表示のあるJAS規格品

・一般の施設

特 記 仕 様2

(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

機材等

項目 特記事項

ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。

本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等なものとする。

機材の品質・性能証明

1

2

特記仕様は別紙「特記仕様書（共通事項）」によるほか次の各項目による。
完成図１

個別提出物

工事写真

完成写真

施工の試験成績書

社内試験成績書

機器完成図５

６

７

８

９

発生材処理報告書

納入品一覧表

官公署手続、検査書（管理者用正本、写し）

工事記録　　（打合せ簿、工事日誌、協議書）

10

11

12

14

15

（別表）　しゅん工時提出物　　（・に○印のついたものを提出する。）

・ 原図（Ａ１版　ケース入り）

一括提出物

機材の試験成績書

1313

保全に関する資料（取扱い説明書も含む）

項目 特記事項

・

・

・

材料・機材名

・

・

材料・機材名

2.0

1.5

1.5

防振支持の機器

機　　　　　器

水槽類（※１）

上層階､

屋上及び塔屋

重要機器 一般機器
機器種別設置場所

2.0

2.0

2.0

・特定の施設

2.0

1.5

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.5

1.5

1.0

1.5

1.0

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

0.6

防振支持の機器

機　　　　　器

水槽類（※１）

1.5 1.0 1.0 0.6

防振支持の機器

機　　　　　器

水槽類（※１）

1.0

1.0

0.6

1.0

0.6

1.0

0.4

0.6

中間階

重要機器 一般機器

（※１）水槽類にはオイルタンク等を含む。

設計用標準水平地震度

◎重要機器の定義は次による。

　・受変電設備　　・発電設備　　・直流電源設備　　・交流無停電電源装置

　・交換機　　・自動火災報知受信機　　・中央監視装置　　・　

◎上層階の定義は次による。

　　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

(2)設計用鉛直地震力

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

防火区画等の

　　貫　通　処　理 貫通個所の両面から写真撮影し、工事写真として提出する。

電線等が、防火区画又は防火上主要な間仕切りを貫通する場合の施工状況について、

電線・ケーブル （1）EM-EEF は紫外線による劣化を抑止する性能を持たせ、「ﾀｲｼｶﾞｲｾﾝ EM-EEF」と

　表記されたものを使用する。

呼び線 長さ１m以上の入線しない電線管には、１.２mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

埋め戻し土

金属製電線管の塗装 下記の露出配管は塗装を行う。

予備配管 埋込分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合は(25)を１本

５個以上の場合は(25)を２本、天井まで立上げる。

（2）EM-UTP は JIS X 5150「構内情報配線システム」に準じ、絶縁材料及びシースに

　　JIS規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの。

地下･１階

　　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階とする。

19

20

21

22

23

24

　なお、特記なき場合、設計用標準水平地震度は次による。

　機器の重量［ｋｇｆ］に、設計用標準水平地震度を乗じたものとする。

(1)設計用水平地震力

耐震施工

標準仕様書及び別表による。

再使用機器 取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後取り付ける。

工事の着手に先立ち、撮影計画の作成を行い、監督職員へ提出すること。

しゅん工時提出物

ただし、絶縁劣化等で使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。

工事写真14

15

16

17

・B種［根切り土の中の良質土：機器による締固め］

・C種［他現場の建設発生土の中の良質土：機器による締固め］

・A種［山砂の類：水締め、機器による締固め］

・D種［再生コンクリート砂：水締め、機器による締固め］

プルボックス (1)　露出するプルボックスの本体及びふたの仕上げは、メラミン焼付塗装とする。

(2)　露出するプルボックスのふたの止めねじは化粧ビスとする。

フラッシュプレート 図面に特記あるもの及び特殊なものを除き　　　　　・金属製　　　・樹脂製

プレートの用途表示 プルボックス、ジョイントボックス及び機器を実装しないプレートには、用途を明示

した略標をつける。

ケーブル埋設票

建設発生土の処理 ・場外搬出処理　　　・構内の指定場所に敷き均し　　　

・鉄製　　　・コンクリート製(1)　地中線路には、ケーブル埋設票をもうける。

(2)　低圧地中配線にあっても地中線埋設標識シートを敷設する。

(3)　配管埋設幅が750㎜を超える場合は、地中線埋設標識シートは２条以上敷設する。

配線器具 タンブラスイッチは連用形とする。

壁付けコンセント(2P15A)は原則として連用形とする。ただし、２口の場合は複式を

使用して良い。また(2P15A)以外はすべてキャップ付とする。

25

26

27

28

29

30

照度測定

機器への接続 本工事の動力制御盤より別途電動機等への配線の接続は本工事とする。31

32 ・　測定場所：　・　各室（測定箇所数　　箇所）　・　廊下　　・　階段

盤類 (1)　分電盤等の図面ホルダーに、単線結線図・絶縁抵抗測定表・接地抵抗測定表を

(2)　端子盤には、線番表・結線表を備え付ける。

　　収納する。

グリーン購入の推進 長野県グリーン購入推進方針に基づく調達項目

＜資材＞　・照明制御システム　　・ 変圧器　　・（　　　　　　　　　　　　　　）

＜建設機器＞　・排出ガス対策型建設機器　・低騒音型建設機器

他工事又は他工種

　　との取り合い

工事区分表（平成　年版）による。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議する。

（長野県公式ホームページ(電子入札システム)に掲載される、当該入札公告の添付図書）

保険等の各種措置及び電子納品については、別添「特記仕様書(共通事項)」による。その他及び電子納品

33

34

35

36

37 その他 ・　※機器搬入・搬出は原則土日、祝日、または庁者職員就業後とする。

　　用　　途：　・　非常用照明　　・　一般照明

・　学校施設における室内照度測定（測定教室：　　個所、　測定黒板面：　　個所）

　※教室の照度は、１教室当たり机上面9か所、黒板垂直面9か所で測定する

すべて請負者の負担とする。

発生材の処理 (1)引渡しを要するもの

(2)引渡しを要するもの以外

監督員事務所

実施工程表及び

使用材料発注先調書 使用材料名、製造業者名、発注先等を記載した調書を作成し提出する。

・無　　　・有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・構外搬出し、関係法令により適切に処理をする。

・設けない　　・設ける（規模：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事用仮設物

　構内に作ることが　　・できる　　　・できない

(1)実施工程表、総合施工計画書は、工事着手に先立ち速やかに提出する。

(2)工種別の施工計画書は、当該工事に先立ち速やかに提出し、品質計画に係る部分は施工計画書

  監督職員の承諾を受けること。

・備品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

契約電力５００ｋＷ以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。電気工事士

電気保安技術者

なお、ホルムアルデヒドを放散しないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデ

ヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外の

ものを使用するものとする。

ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

ものとし、次の（１）から（５）を満たすものとする。

  化学物質を発散する

  建  築  材  料  等

(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他

　極めて少ないものとする。

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する3

(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクル

　ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを

　少ないものとする。

(3)接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難

　揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを

　放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

(2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて

　放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が

　の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

該　当　す　る　建　築　材　料

①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

ａ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ 接着剤等不使用

規　制　対　象　外

②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

ｃ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

ｅ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

①JIS及びJASの F☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品
第　三　種

ｆ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

させない材料使用

ｄ ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

させない塗料使用

また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

ホルムアルデヒドの放散量

させない塗料等使用

③旧JISのＥ○規格品

④旧JASのＦ○○規格品

4 施工条件明示項目

5

6

7

8

9

10

11

工事現場の電気工作物（電路、自動扉、自動シャッター、電動機等も含む）の保安業務

を行うものとする。

(3)特別管理産業廃棄物

(4)再利用又は再資源化を図るもの

・無　　・有（・廃蛍光管　　・コンクリート・木材・アスファルト・金属くず・ダンボール類　）

・無　・有（PCB使用機器：関連法令により適切に処理し建物管理者に引き渡す。）

12

・内部仮設足場等（・架台足場　・移動式足場　・移動式室内足場　・　　　　　　）

・本工事で設置する。

・別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。足場・さん橋類

・外部足場

　・B種［施工箇所面に単管本足場を設ける。］　（　・A種［施工箇所面に枠組足場を設ける。］

　　　・C種［仮設ゴンドラを使用する。］ 　・D種［移動式足場を使用する。］　　　　　　）

要する費用は請負者の負担とする。

本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等に工事用電力・水・その他13

1)　品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

2)　生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

3)　安定的な供給が可能であること。

下表に示す材料・機材等（○印のもの）の製造者等は次の1)から6)のすべての事項を満たす

を示す書面を提出し監督員の承諾を受ける。

ものとし、この証明となる資料または外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたこと

4)　法冷等が定める場合は、その許可・認可・認定または免許を取得していること。

5)　製造または施工の実績があり、その信頼性があること。

6)　販売、保守等の営業体制が整えられていること。

(社)公共建築協会による「建築材料・機材等品質性能評価事業」における評価対象となる電気設備機材

LED照明器具 電気錠

その他、監督員の指示によるもの・

・

・公共建築工事積算基準の解説(設備工事編)の「執務並行改修」

・

（廃棄物処理実施書、運搬及び処理の委託契約書

　の写し、マニフェストの写し、フロー図）

・ 陽画（Ａ１版　２つ折り製本　１部）

設計図２

・ CADデータ

引渡書

納入品

３

４

・ ハンドホールフック、ジャッキ　　

・ 予備品　　・ 盤類の鍵

・ CADデータ(jww及びpdf形式)

研究所」による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し承諾を受ける

ものとする。

設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版　：監修（独）建築

Ⅲ

あと施工アンカー18

確認試験は、 ・性能確認試験(　　本）・施工後確認試験(　4本)を確認強度 kNにて行う。

公共建築改修工事標準仕様書（電気工事編）2章12節2.12.1による。

（参考図書：長野県建築工事の手引き（以下、「手引き」という。）（平成２４年版）長野県建設部施設課監修

Ａ種接地

Ｂ種接地

Ｃ種接地

・

・

・

銅板１．５ｔ×９００×９００　  補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） 

銅板１．５ｔ×６００×６００　  補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） 

銅板１．５ｔ×６００×６００　  補助接地棒（連結式１０φ×１、５００） 

リード端子付　堀削埋戻中心深さ１．５m　 埋設標（黄銅製又はステンレス製）

リード端子付　堀削埋戻中心深さ 　 ２m　 埋設標（黄銅製又はステンレス製）

リード端子付　堀削埋戻中心深さ 　 ２m　 埋設標（黄銅製又はステンレス製）

Ｄ種接地
接地棒（１０φ×１、５００） 　リード端子付　打ち込み式

　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　埋設標（黄銅製又はステンレス製）
・

4 接 地 極

下表による。ただし、これによりがたい場合は監督員との協議による。

・

・

・

ハンドホール

ハンドホール

ハンドホール

Ｎｏ.－   

Ｎｏ.－   

Ｎｏ.－   

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        　（既製足場付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        　（既製足場付）

  　６００×  　６００×　　６８０Ｄ　　　

  　９００×  　９００×１、１００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、２６０以上

  　９００×  　９００×　　９００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、０６０以上

Ｎｏ.－   

ハンドホール
・

  　４５０×  　４５０×　　６８０Ｄ　　　※植栽帯等車両の通行の恐れがない場所、

蓋 ＷＰＭ－４５Ｂ　　（Ｅマーク入）　　　　　　収容ケーブルが少ない場所に限る

・

・

・
ハンドホール

・
ハンドホール

ハンドホール

Ｎｏ.－   

Ｎｏ.－   

Ｎｏ.－   

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）     　　　      （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）   　　　        （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）  　　　         （アルミ梯子付）

１、０００×１、０００×１、４００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、６００以上

１、０００×１、０００×１、１００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、３００以上

１、０００×１、０００×  　９００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、０６０以上

・

・

ハンドホール

ハンドホール

Ｎｏ.－   

Ｎｏ.－   蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）  　　　         （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ　　（Ｅマーク入）  　　           （アルミ梯子付）

１、５００×１、５００×１、５００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、７４０以上

１、２００×１、２００×１、５００Ｄ　　　底部 ＧＬ－１、７００以上

3 ハンドホール

下表による。（梯子は各ハンドホールに設置する。蓋取外し用ジャッキを１組納入する。）

ブロックハンドホール （寸法は内法を示す。底部とはハンドホール内側底部をいう。）

・コンクリート相互間などは、エポキシ系樹脂接着剤により接着する。

・ブロックの仕様は国土交通省仕様に準ずるものとする。

・配管貫通部は、原則として根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ（F=18N/mm以上）とし、差し筋D10タテヨコ@200で補強する。

・補強方法については、あらかじめ監督員にﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ製作図を提出して承諾を受けて施工する。

・ハンドホールにノックアウト部分を設けてはならない。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

防火区画等の19

・

・
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・
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・
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Ⅱ．管　理　技　術　者　等

諏訪市文化センター大規模改修工事　電気設備工事

文化センター

Ⅰ．工　事　概　要

２．建　物　概　要

１．工　事　場　所

建　物　名　称 工事種別 構　造 階　 　数 延床面積 (㎡ )
消防法施行令

別表第一
耐震分類 備　　　考

長 野 県 諏 訪 市 湖 岸 通 り 5-1 2-18

諏訪市文化センター 改修 ＲＣ造 地上３Ｆ ３，６８５．１４ (１ )項  ロ

主任担 当技 術者

意匠担 当

構造担 当

株 式 会 社 　 ア ロ ー 設 計      小 松 　 高 志

電気設 備担 当

機械設 備担 当

株式会社　三友ファシリティーズデザイン　　鳥井　清司

株式 会社 　アロ ー設 計 藤 森　和 敏

設計事 務所 名 管 理技術 者

株 式 会 社 　 ア ロ ー 設 計      三 浦 　 実 千 代

株式会社　三友ファシリティーズデザイン　　須田　潔 株式会社三友ファシリティーズデザイン　　峰村　嘉基

株式会社三友ファシリティーズデザイン　　本藤　利文

照明器具を撤去新設する室の改修前後の照度を測定すること。

積算担 当

コスト プラ ンニ ング保 科　 　保科 　進

株式会社三友ファシリティーズデザイン　　百瀨　新

名　　 　　称 測　 点 取付高 (mm)

取 引用計器 地上～上端

引 込開閉器 床上～上端

分電 盤 床上～中心

タンブラ スイッチ

    〃   　 (和室 )

コンセン ト (一 般 )

  〃   (身障 者用 )

ブラケッ ト (一 般 )

　　 〃　　 (踊場 )

　　 〃　　 (鏡上 )

避 難口誘導 灯

廊下通路誘 導灯

〃

〃

〃

〃

〃

鏡端～中心

床上～下端

床上～上端

壁 掛形制御 盤 床上～ 中心

手 元開閉器

操 作スイッ チ ・

押ボタ ン

〃

〃

2,000

1,800

1,500

1,300

  300

2,100

2,500

  150

　　 1,500以 上

　　 1,000以 下

1,500

(上端 1,900以下 )

1,500

1,300

電

灯

動

1,100

  150

(上端 1,900以下 )

名　　　　 称 測　点 取付高 (mm)

壁掛 形親時計

子時計

壁掛 形スピー カー

床 上～中心

〃

〃

〃

1,500

1,300

(天井高 )× 0.9

(天井高 )× 0.9

(上端 1,900以下 )

5 機 器 取 付 高

図面に特記なきものは下表を標準とする。但し下表によりがたい場合には監督員との協議による。

力

室 内端子盤 床上～下端   300

1,500床上～中心

(廊下・室内 )

中 間端子盤

(EPS・電気室 )

集 合保安器 箱

壁付アウ トレット

　ボッ クス (一般 )

   　  〃　 (和室 ) 〃

〃

〃 (天井 高 )× 0.9

  300

  150

時

計

・

拡

声

表示盤

壁付発 信器

ベル

ブザー

身障 者用表示灯

壁付 インター ホン

　〃 　 (身障者用 )

    〃   　 (一般 )

    〃   　 (和室 )

機器収 容箱

    〃   　 (一般 )

    〃   　 (和室 )

床 上～中心

床 上～中心

床 上～中心

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

1,300

1,300

  900

1,500

  300

  150

  300

  150

(天井高 )× 0.9

(天井高 )× 0.9

(天井高 )× 0.9

(天井高 )× 0.9

表

示

イ

ン

ン

タ

｜

ホ

押ボタ ン

1,100

 〃  (身 障者用押釦 )

壁付 位置ボッ クス

　(壁付インターホンを除く)

復帰ボ タン 1,800

2,000

テ
レ
ビ
共
同
受
信

受信機

副受信 機

機器収 容箱

ベル

消火 栓表示灯

床 上～中心

〃

〃

〃

〃

(天井高 )× 0.9

(天井高 )× 0.8

800～ 1,500

800～ 1,500

800～ 1,500

800～ 1,500

火

知

報

災

発信器

床上～ 操作部

電

話

警報盤 床上～中心 1,500

    〃   (便所 等 )

    〃   　 (台 上 )

〃

台上～中心   150

  500

共
通

床上～中心

アッテネ ーター

アウトレ ット

乙類

エネルギー棟

株式会社アロー設計

設計共同体
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

エネルギー棟 増築 Ｓ造 地上１Ｆ １５３．８５ (１ ５ )項 乙類

・　本工事は非常用発電機がばい煙発生施設に該当するため、工事計画届を提出すること。

　　届出を行うにあたり、電気主任技術者の選任もしくは外部委託承認を行うこと。

　　届出受理後の工事中に発生する保安手数料及び上記手続きに必要な費用は受注者にて負担すること。

電気設備　特記仕様書2025.02
A1:-

E-01
A3:-

舞台照明設備

舞台音響設備

株式会社三友ファシリティーズデザイン　　宮入　秀平
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配　置　図　　1／500

凡　例

現況レベルを示す±0

【保健センター】

【諏訪市図書館】

【ゲートボール場(屋内運動場)】

【諏訪市公民館】

【カルチャーホーム すわ】

A1:1/500株式会社アロー設計

設計共同体
E-200

A3:1/1000
配置図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

以降各平面図参照

NTT柱　市文化込3　ﾍ14

情報通信引込線
通信事業者責任施工

Ｔ

注記

1.細線の機器・配線は撤去工事対象外とする。

ハンドホール

記　号

凡　例

露出配線

名　　　　　称 摘　　　要 備　　考

特記無きは配管内配線とする

タイマ付スイッチ 収納箱（プラスチック製）共

地中埋設配線

屋外キュービクル　
諏訪公民館用　2面体

引込柱　※建替え コンクリート製10-19-250　支柱共

外灯A,B,C　ポール(A,B:GL+4.5m C:GL+3.5m)共撤去

地中埋設標 コンクリート製

コンセント盤　樹脂製 2P15A×3:2個　MCCB20A×2個収納

Ａ，Ｂ，Ｃ
A:ポール・灯具・基礎残置　B:ポール・灯具・防犯灯×3・基礎共

C:ソーラー街路灯(太陽電池・灯具・蓄電池ボックス・ポール・ベース基礎共(600□*800H程度)

サイズは傍記による

ＣＶ３．５°－３Ｃ

特記無きは配管内配線とする

6090

6090

6090

6090

6090

Ｔ

A
電話設備引込線
通信事業者責任施工

A A

C

C

C

C

B

2.※：別図E-232_仮設ステップ図による。

既存残置　改修期間中は電源供給を行う

※　6KV CV22ﾟ-3C(FEP65)

CV3.5ﾟ-3C(FEP30)

※　6KV CV38ﾟ-3C(FEP80)
CV3.5ﾟ-3C(FEP30)

※　6KV CV38ﾟ-3C(FEP80)

※　6KV CV38ﾟ-3C(FEP80)

※　6KV CV22ﾟ-3C(FEP65)

〔計画概要〕

改修に先立ち設備類を全て改撤去を行う。

・撤去及び新設に必要な既存建築物の解体は必要最小限とし、躯体等（床・壁含む）の解体が伴うものは原則残置とする。

・高圧受変電設備、照明器具、コンセント設備、配管・配線類の撤去を行う。

【撤去】

諏訪市文化センター（旧北澤会館）の既存設備機器・配管等の経年劣化ため安全性及び機能向上を目指し、

・既存高圧受変電設備は諏訪市公民館への電力供給も兼ねているため、工事中の施設利用に支障がないように仮設を行う。

・本建物の設計者である吉田五十八の、特徴的な照明用外装ファサードは既存利用する。

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(残置) 10-19-250
装柱材・支柱共
AOG:7.2kV 200A 8kA
DGR付
方向性GAB制御箱(鋼板製)共

・環境への配慮を十分行うこと

・屋外の既存植栽は可能な限り残し、撤去等は行わないこと

・既存建物の意匠性を保つため、破壊・損傷のなきように十分注意すること

〔工事における留意点〕

・高圧受変電設備の進相コンデンサはPCB含有試験を行い、結果に応じて適正な対応を行うこと。

・高圧受変電設備の変圧器は低濃度PCBを含有しているため、法に基づき適正な撤去処分を行うこと。
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IV22ﾟx3(E31)

IV100ﾟx3(E63)

IV22ﾟx3(E31)

IV38ﾟx3(E39)

動力制御盤

CV100ﾟ-3C E14ﾟ(G82)
舞台袖主幹スイッチ盤

IV250ﾟx3(G82)

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｇ

IV14ﾟx3(E31)
IV2ﾟx9(E31)
地表面で切断、以降残置

ホール音響盤撤去
主幹3P100AT×1
3P30AT×2

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-201

A3:1/200
幹線設備１階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

２Ｆ３

ＭＡ

ＭＢ

ＣＶ５．５×２

ＣＶ５．５

ＣＶ５．５

ＣＶ３．５

ＣＶ２２

ＣＶ２２

ＣＶ２２

３．５

Ｓ

Ｇ

凡　例

備　　考

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は

特記無きは配管内配線とする

屋外設置はSUSWPとする

標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

立上り、引下配管は（）内による

コーナーボックス共

コーナーボックス共

102×102×44　金属製

特記無きは配管内配線とする

特記無きは配管内配線とする

特記無きは配管内配線とする

特記無きは配管内配線とする

電灯分電盤

名　　　　　称記　号

アウトレットボックス

天井隠ぺい配線

ＩＶ２．０ｘ２

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。

 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

  監督職員と協議の上、撤去を行う。

舞台下ピット内配線

天井内配線

ＶＶＦ２．０－３Ｃ

プルボックス

1種金属線ぴ　A型

1種金属線ぴ　B型

配線立上げ・引下げ

床隠蔽配線

ＣＶ５．５°－３Ｃ×２ （Ｅ５１）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

露出配線

動力分電盤

開閉器盤・手元開閉器盤・発電機切替盤

発電機　3φ4W 24kVA

型番：DCA-20S　重量：780kg

埋込スイッチ　１Ｐ１５Ａｘ１

ＣＶ５．５°－４Ｃ （Ｅ３１）

ＣＶ５．５°－３Ｃ （Ｅ２５）

ＣＶ３．５°－４Ｃ （Ｅ２５）

（Ｇ４２）×２ＣＶ２２°－３Ｃ　Ｅ５．５°

ＣＶ２２°－３Ｃ　Ｅ５．５°（Ｇ４２）×４

ＣＶ２２°－３Ｃ　Ｅ５．５°（Ｇ４２）×６

地中埋設配線

（Ｅ２５）ＩＶ３．５ｘ３

（Ｅ２５）ＩＶ２．０ｘ４

L-1盤　埋込型　撤去
主幹3P200ATx1
2P30A×2,2P20ATx1
2P15AT×16

動力分電盤　屋外露出壁掛型　撤去
主幹3P200ATx1
3P60ATx3,3P50AT×4,

L-2-1　露出自立型　撤去
電力量計100V 120A×1
主幹3P50AT×1,2P20AT×2,端子台×1
20A250Vコンセント×1,15A125Vコンセント×1

コンセント盤　露出壁掛型　撤去
主幹3P30ATx1、端子台×1
30A250Vコンセント×1

動力分電盤　屋外露出壁掛型　撤去
主幹3P50ATx1 端子台×4

開閉器盤　屋外露出壁掛撤去
カバー付ナイフスイッチ　60A250V×1
端子台×3　通電表示灯共

開閉器盤　屋外露出壁掛撤去
3P30AT×3

発電機切替盤　屋内露出壁掛　撤去
60A250V×1,20A250V×2,DT

開閉器盤　屋内露出壁掛　撤去
カバー付ナイフスイッチ　
60A250V×1,20A250V×2,端子台×3

L-3　埋込型　撤去
主幹3P100ATx1、2P20Ax2
2P15ATx10、2P30Ax1

553

IV38ﾟx3(E39)

CV14ﾟ-3C(VE28)

IV14ﾟx3(E31)

CV100ﾟ-3C E14ﾟ

L-2　埋込型　撤去
主幹3P100ATx1、2P20Ax2
2P15ATx12、2P30Ax1
電磁接触器×1

IV125ﾟx3(E63)
IV60ﾟx3(E51)

CV14ﾟ-3C(E31)
CV3.5ﾟ-3Cx4(E51)
地表面で切断、以降残置 CV14ﾟ-3C(VE36)

CV2ﾟ-3C(同上配管)

222

633

443

333

CV325ﾟ-1Cx3 E38ﾟ

IV38ﾟx3(E39)

IV38ﾟx3(E39)

633

CVT14ﾟ(E39)

CVT14ﾟ(E39)

CVT14ﾟ(E39)

排水ポンプ制御盤　露出壁掛型　撤去
主幹3P50ATx1
3P30AT×1,3P20AT×1
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ、ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ×2、
リレー、ヒューズ共

受電盤 高圧受変電設備にて撤去

機器収容箱
自動制御盤(機械設備工事にて撤去)

以降E-218_参照
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手元開閉器盤撤去
主幹3P100AT×1

吊物制御盤　自立型　撤去
主幹3P75A×1
3P30A×8,3P5A×1
電磁接触器×12,補助リレー×12,
200/24Vトランス×1,変流器×3
ヒューズ×2共

調光機盤No.2　自立型　撤去
系統図参照

調光機盤No.1　自立型　撤去
系統図参照

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-202

A3:1/200
幹線設備２階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号
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負荷中継盤　自立型　撤去
リモコンブレーカ20A×19
2P60A×8,2P30A×2,2P20A×11

ホール時刻表示盤　壁掛型　撤去
端子台×3共

持込用電源盤　自立型　撤去
主幹3P400ATx1
2P20AT×1,20Aコンセント×1

空調制御盤　露出型　撤去
主幹3P5ATx1
リレー、ヒューズ、端子台共

L-4盤　埋込型　撤去
主幹3P100ATx1,3P30ATx1
2P30AT×1,2P20AT×3,2P15AT×9

CVT150ﾟ E22ﾟ(G92)

IV250ﾟx3(G82)

IV22ﾟx3(E31)

IV22ﾟx3(E31)

(E31)×1空配管のみ撤去

IV38ﾟx3(E39)

333

443

IV22ﾟx3(E31)

IV22ﾟx3(E31)

L-5盤　埋込型　撤去
主幹3P200ATx1,2P30AT×6
2P20AT×2,2P15AT×10
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Ｓ

電波送信機収容箱　埋込型
扉のみ撤去

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-203

A3:1/200
幹線設備３階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

L-7盤　埋込型　撤去
ﾅｲﾌｽｲｯﾁ3P100ATx1
ﾅｲﾌｽｲｯﾁ2P30ATx2
主幹3P75ATx1,3P20ATx1,2P20ATx2

IV22ﾟx3(E31)

IV22ﾟx3(E31)

風呂換気扇開閉器箱　露出壁掛型　撤去
3P10ATx2

P-4盤　露出壁掛型　撤去
3P30ATx4
端子台×3,リレー共

IV3.5ﾟx12(E39)
床面で配管切断、立上り部以降撤去
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動力分電盤

開閉器盤

排水ポンプ制御盤

CV22ﾟ-3C E5.5ﾟ(PF42)
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CV5.5ﾟ-4C 壁面露出

CV22ﾟ-3C E5.5ﾟ(G42)x6

２
Ｆ

３
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Ｆ
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２
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２
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３

舞台機構ＰＢＯＸより分岐

２

２Ｆ３

ＭＡ

ＭＢ

ＣＶ５．５×２

凡　例

備　　考

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は

特記無きは配管内配線とする

屋外設置はSUSWPとする

標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

立上り、引下配管は（）内による

コーナーボックス共

コーナーボックス共

102×102×44　金属製

電灯分電盤

名　　　　　称記　号

アウトレットボックス

天井隠ぺい配線

ＩＶ２．０ｘ２

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。

 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

  監督職員と協議の上、撤去を行う。

舞台下ピット内配線

天井内配線

ＶＶＦ２．０－３Ｃ

プルボックス

1種金属線ぴ　A型

1種金属線ぴ　B型

配線立上げ・引下げ

特記無きは配管内配線とする床隠蔽配線

ＣＶ５．５°－３Ｃ×２ （Ｅ５１）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

特記無きは配管内配線とする露出配線

特記無きは配管内配線とする

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-204

A3:1/200
動力設備１階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

221

221

15151

CV22ﾟ-3C E5.5ﾟ(PF42)

動力分電盤

Ｓ 開閉器盤・手元開閉器盤・発電機切替盤

機器収容箱　鋼板製撤去
30A 250Vｺﾝｾﾝﾄ×1
2P20AT×1

機器収容箱　鋼板製撤去
30A 250Vｺﾝｾﾝﾄ×1
2P20AT×1

ＣＶ５．５

Ｇ

CV14ﾟ-3C(VE36)
CV2ﾟ-3C(同上配管)
地表面で切断、以降残置

機器収容箱撤去
主幹3P30AT×1
30A 250Vｺﾝｾﾝﾄ×1

Ｃ
Ｖ
５

．
５

×
２

ＣＶ５．５×２

Ｃ
Ｖ

５
．

５
×

２

Ｃ
Ｖ

５
．

５

２ 段壁付架台×３

ＣＶ２２ ＣＶ２２ ＣＶ２２

幹線設備にて撤去

幹線設備にて撤去

幹線設備にて撤去

機器収容箱 収容内容は傍記による

ホール音響盤

発電機切替盤

Ｇ
発電機　3φ4W 24kVA 幹線設備にて撤去

型番：DCA-20S　重量：780kg

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｃ
Ｖ

５
．

５

CV14ﾟ-3C(E39)
CV2ﾟ-3C(同上配管)

CV14ﾟ-3C(E39)
CV2ﾟ-3C(同上配管)
切断、以降残置

CV3.5ﾟ-3Cx2(FEP40)

CV3.5ﾟ-3C(FEP30)

IV3.5ﾟx9(E39)
壁面露出

VCT2ﾟ-3C 露出
IV3.5ﾟx9(E39)

CV5.5ﾟ-3C(PF22)x2

CV5.5ﾟ-3C(PF22)

CV5.5ﾟ-4C(E31)
CV3.5ﾟ-4C(E25)

CV5.5ﾟ-4C(E31)

CV5.5ﾟ-4C(FEP30)

CV5.5ﾟ-4C(VE28)

CV5.5ﾟ-4C(VE28)

ポンプ・ファンＰ 建築・機械設備にて撤去

埋込スイッチ　１Ｐ１５Ａｘ１

ＣＶ５．５
ＣＶ５．５°－４Ｃ （Ｅ３１）

ＣＶ５．５
ＣＶ５．５°－３Ｃ （Ｅ２５）

ＣＶ３．５
ＣＶ３．５°－４Ｃ （Ｅ２５）

ＣＶ２２
（Ｇ４２）×２ＣＶ２２°－３Ｃ　Ｅ５．５°

ＣＶ２２
ＣＶ２２°－３Ｃ　Ｅ５．５°（Ｇ４２）×４

ＣＶ２２
ＣＶ２２°－３Ｃ　Ｅ５．５°（Ｇ４２）×６

地中埋設配線 特記無きは配管内配線とする

IV3.5ﾟx3(E25)
3階電気室へ

（Ｅ２５）ＩＶ３．５ｘ３３．５

３．５

IV2.0x4(E25)

（Ｅ２５）ＩＶ２．０ｘ４

E-207_1,2階機械室詳細図参照
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４

Ａ Ｃ

５

第 2 集 会 室

Ａ ＣＰ

４

Ｓ

Ｌ－４

Ｌ－５

２Ｆ３

ＭＡ

２Ｆ３

２
Ｆ

３
２

Ｆ
３

２Ｆ３

ＭＡ

２Ｆ３

２
Ｆ

３

CV22ﾟ-3C E5.5ﾟ(PF42)

Ａ ＣＰ

２

コンセントより電源供給

負荷中継盤
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ＣＶ５．５

ＭＢ

２
Ｆ

３

221

221

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-205

A3:1/200
動力設備２階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

VCT2ﾟ-3C 露出
IV3.5ﾟx9(E39)

手元開閉器盤

ＢＨ

３

CV22ﾟ-3C E5.5ﾟ(PF42)

VVF1.6-3C(G16)

CV5.5ﾟ-4C 壁面露出

IV3.5ﾟx3(E25)
3階電気室へ

IV3.5ﾟx3(E25)
1階電気室より

IV2.0x4(E25)

IV2.0x4(E25)

VCT2ﾟ-3C(E19)
IV3.5ﾟx9(E39)

天井内留め置き

E-207_1,2階機械室詳細図参照
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CV22ﾟ-3C E5.5ﾟ(冷媒管共巻)

Ｓ

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-206

A3:1/200
動力設備３階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

Ａ ＣＰ

２

CV22ﾟ-3C E5.5ﾟ(PF42)

Ｆ Ｅ

９

Ａ Ｃ Ｕ

３

Ｆ

１

Ｆ

３

Ｆ

２

Ｓ

風呂換気扇開閉器箱P-4

IV3.5ﾟx3(E25)
1階電気室より

３
．

５

３．５３．５

IV2.0x4(E25)



ＤＮ

倉　 庫
機　 械　 室

ＤＮ

楽　 屋１ 楽　 屋２

控　 室

Ａ ＣＵ

Ｐ

３

２

Ｆ Ｅ

２

電　 気　 室

機　 械　 室

ＵＰ ＵＰ

サービス口ホール

U P

集合口ホール

U P

ＵＰ

Ｐ

１

Ｐ

２

Ｐ

３

Ｆ Ｅ

４

１

Ｒ

２

Ｒ

ＢＨ

１

ＢＨ

２

Ｐ ＨＷ

１

ＰＨＷ

３

２

ＰＨＷ

１

Ｆ Ｅ

１

Ａ ＣＵ

５

Ｐ

Ｃ Ｄ Ｅ

１

２

３

Ｃ Ｄ Ｅ

１

２

３

管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号

アロー設計株式会社

株式会社三友ファシリティーズデザイン諏訪市文化センター大規模改修工事 動力設備　機械室詳細図（改修前）
A3:1/100

E-207
設計共同体

株式会社アロー設計 A1:1/50

管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

3φ200V

92. 9kW

3φ200V

92. 9kW

3φ200V
3. 7kW×2

3φ200V

0. 75kW

3φ200V

1. 5kW

3φ200V

3. 15kW

3φ200V

1. 7kW

3φ200V

5. 5kW

3φ200V

2. 2kW

3φ200V

0. 75kW

3φ200V

22. 0kW

3φ200V

30. 0kW

3φ200V

1. 5kW

3φ200V

11. 0kW

1階機械室詳細図
2階機械室詳細図

動力制御盤

自動制御盤

553
553

553

IV2ﾟx3 E2.0(E19)x4

CV5.5ﾟ-3C E2.0(E31)x2

CV150ﾟ-3C E38ﾟ(G92)
CV5.5ﾟ-3C E2.0(G28)x2

CV150ﾟ-3C E38ﾟ(G92)

CV150ﾟ-3C E38ﾟ(G92)

IV2ﾟx4(E25)

IV8ﾟx3 E3.5ﾟ(E25)

IV38ﾟx3 E8ﾟ(E51)IV60ﾟx3 E14ﾟ(E51)

CV150ﾟ-3Cx2 E38ﾟx2 露出

IV2ﾟx4(E25)

Ｍｇ

Ｓ

IV22ﾟx3 E3.5ﾟ(E31)
1階機械室自動制御盤より

空調制御盤

IV2ﾟx4(E25)
1階機械室自動制御盤より

凡　例

標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

備　　考

屋外設置はSUSWPとする

受電盤

名　　　　　称記　号

プルボックス

動力分電盤

備　　考名　　　　　称記　号

立上り、引下配管は（）内による

特記無きは配管内配線とする

特記無きは配管内配線とする

特記無きは配管内配線とする

特記無きは配管内配線とする

天井隠ぺい配線

舞台下ピット内配線

天井内配線

床隠蔽配線

露出配線

配線立上げ・引下げ

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は監督職員と協議の上、撤去を行う。

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。
 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

CV5.5ﾟ-3C E2.0(G28)

CV5.5ﾟ-3C E2.0(G28)

ナイフスイッチＳ

221

２Ｐ２０Ａ

電磁開閉器 型番：ＰＡＫ－７Ｍｇ

IV2.0x4(E25)

IV2°x4(E25)

IV1.6x3(E19)

IV1.6x2(E19)

蛍光灯ＦＬ　４０形

埋込スイッチ　１Ｐ１５Ａｘ１

空調機器内設置

ケーブルラック　鋼板製　W=600+400 二段積

８ 2. 2kW

3φ200VＦ Ｅ

IV2ﾟx4(E25)

IV2ﾟx4(E25)

IV2ﾟx4(E25)
2階機械室へ

CV150ﾟ-3Cx2 E38ﾟx2

(E19)×2 空配管のみ撤去
IV2°x4(E25)
1階機械室自動制御盤より

IV2ﾟx4(E25)IV2ﾟx4(E25)

IV22ﾟx3 E3.5ﾟ(E31)

2階機械室へ

IV2°x4(E25)

2階機械室へ

IV2ﾟx4(E25)

Ｐ

３

3φ200V

1. 5kW

IV3.5ﾟx3(E25)

以降E-204参照



A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-208

A3:1/200
電灯設備１階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ
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玄関ホール
直付FCL40Wｘ1 × 32

ホワイエ(階段下)
埋込FCL30Wｘ1 × 5

ホワイエ(階段下)
埋込FCL30Wｘ1 × 10

下足室
直付FL40Wｘ1 × 2

事務室
直付FL40Wｘ2 × 3

集合口ホール
埋込FCL30Wｘ1 × 8

第 一 集 会 室
埋込FCL30Wｘ1 × 4
直付FL40Wｘ2 18×
直付FL20Wｘ1 3×

女子便所
埋込FL40Wｘ2 × 3

男子便所
埋込FL40Wｘ2 × 3

クローク
直付FL40Wｘ1 × 2

電力室
直付IL60Wｘ1 × 1

直付FL40Wｘ1 × 2

休憩室ホール
埋込FL40Wｘ4 × 8

宿直室
直付FL20Wｘ2 × 2

サービス口ホール
埋込FCL30Wｘ1 × 9

直付FL10Wｘ1 2×

直付FL10Wｘ1 2×

宿直室便所
埋込FL20Wｘ2 × 1
直付FL10Wｘ1 1×

配膳室
埋込FL40Wｘ2 × 4

電気室
直付FL40Wｘ1 × 5

機械室
直付FL40Wｘ1 × 5

楽屋
直付FL40Wｘ2 × 4

集合室
直付FL40Wｘ2 × 2
直付FL20Wｘ1 × 1

託児所
直付FL40Wｘ2 × 2

大道具搬入口
直付IL100Wｘ1 × 5
直付FL40Wｘ1 × 1
直付FL20Wｘ1 × 1

ホワイエ便所
埋込FL40Wｘ2 × 5
直付FL10Wｘ1 × 3

調光室
直付FL40Wｘ1 × 1

ホワイエ便所
埋込FL40Wｘ2 × 3

ホワイエ(間接照明)
× 48直付FL40Wｘ1

直付FL20Wｘ1 × 2

直付FL40Wｘ1 × 1
直付FL10Wｘ1 × 3

倉庫
直付IL60Wｘ1 × 1

控室
SP60W×1 × 1

直付LED40形 × 3

場内放送室
直付FL40Wｘ1 × 1

直付FL40Wｘ1 × 3
埋込FL40Wｘ1 × 2

直付表示灯 × 1

埋込DLLED150形 × 2

集合室便所
埋込FL40Wｘ2 × 1

ホール通路
直付FL20Wｘ1 × 1

Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ

直付IL60W×1 12×

中庭
ランプホルダー × 1

ダウンライト　丸形／角型

蛍光灯サークル管

埋込スイッチ　１Ｐ１５Ａｘ１　ワイド

電灯分電盤

蛍光灯ＦＬ　１０形／２０形／４０形

凡　例

名　　　　　称記　号 備　　考

アウトレットボックス

ＩＶ１．６ｘ２

天井隠ぺい配線

Ｐ ブランクプレート

ＣＬ

ＰＬ

シーリングライト

ペンダントライト

換気扇 機械設備工事

ＩＶ１．６ｘ３

ＩＶ２．０ｘ２

ＩＶ２．０ｘ３

ＩＶ２．０ｘ４

Ｆ
２

ＣＬ

Ｆ２

Ｆ
２

Ｆ
２

３Ｈ

ＭＡ

ＭＡ

３Ｈ

２．０

ＭＡ

２．０

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。

 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

  監督職員と協議の上、撤去を行う。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は

Ｆ
２

Ｆ
２

特記無きは配管内配線とする

舞台下ピット内配線

天井内配線

２．０

ＩＶ１．６ｘ４

２．０

２．０

２．０
ＩＶ２．０ｘ６

ＩＶ１．６ｘ５

Ｆ２ ＶＶＦ１．６－２Ｃ

ＶＶＦ１．６－３Ｃ

Ｃ
Ｐ

Ｅ
Ｖ

ＭＢ

ＣＰＥＶ－Ｓ１．２－１ＰＣＰＥＶ

直付ブラケットライト

ノズルプレート

埋込スイッチ　１Ｐ１５Ａｘ１

埋込スイッチ　３Ｗ１５Ａｘ１３

埋込スイッチ　１Ｐ１５Ａｘ１Ｈ 位置表示灯付

電球型蛍光灯　６０Ｗ型

埋込スイッチ　３Ｗ１５Ａｘ１ 位置表示灯付３Ｈ

セレクタスイッチ　９回路９

ＭＡ

ＭＡ

ランプホルダー　Ｅ２６電球共

Ｔ
Ｈ

水銀灯安定器　１００Ｖ　６０Ｈｚ 高力率　屋外用　ＰＣＢ含有無

プルボックス
屋外設置はSUSWPとする

標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

立上り、引下配管は（）内による

1種金属線ぴ　A型ＭＡ コーナーボックス共

ＭＢ 1種金属線ぴ　B型 コーナーボックス共

102×102×44　金属製

配線立上げ・引下げ

蛍光灯スクエアライト

注記４．参照

3-1.外装ファサード参考寸法・数量：L=2,500 W=200 t=5程度/枚　84枚
3-2.外装ファサード参考寸法・数量：L=500 W=500 H=200 t=5程度/箇所　32箇所

注記3-2.参照

ＣＨ ＣＨ
ＣＨ ＦＬ４０Ｗ×４灯－３組 注記４．参照

付はプルスイッチ付を示す

25252

特記無きは配管内配線とする

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ２５）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ２５）

（Ｅ２５）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ２５）

２．０

IV2.0x14(E39)

VVF2.0-3C
VVF1.6-2C VVF1.6-3C(既設配管に支持)

IV2.0x3(E19)

VVF1.6-2C

VVF1.6-2C(PF16)

IV2.0x3(E19)

IV1.6x3(E19) IV1.6x2(E19)

3.外装ファサード（材質：ポリエステル）は取外しを行うこと。
　取外し後に監督職員の立会を求め、状態確認を行うこと。
　取外し品は建築工事で指示する場所に養生保管を行うこと。

コンセントへ給電

ＷＰ 防水スイッチ　１Ｐ１５Ａｘ１

２．０

階段下倉庫
直付FL40Wｘ1 × 1

Ｆ５ ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ （Ｅ２５）

２Ｆ３ ＶＶＦ２．０－３Ｃ （Ｅ２５）

直付IL60Wｘ1 × 1

直付表示灯 × 1

直付FL40Wｘ1 × 1
直付IL60Wｘ1 × 1

舞台裏
SP60W×1 × 5



９

１

２

３

４

５

７

８

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

給湯室

DN

ホ ー ル

配 膳 室2

DN

倉 庫 機 械 室

更 衣 室

DN
浴 室

浴 室

調 光 室
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第 2 集 会 室

階段横（調光室内）
SP60Wｘ1 × 1

ＣＨ
ＣＨ ＣＨ

ＣＨ
ＣＨ ＣＨ

ＣＨ
ＣＨ ＣＨ

ＣＨ
ＣＨ ＣＨ

ＣＨ
ＣＨ ＣＨ

ＣＨ
ＣＨ ＣＨ

ＣＨ
ＣＨ ＣＨ

ホワイエ
FL40W×4灯-3組 × 7

ＣＬ

給湯室
直付FL40Wｘ2 × 1

Ｆ

貴賓室便所
埋込FL20Wｘ2 × 1
直付FL10Wｘ1 × 1

貴賓室
埋込FL40Wｘ3 × 4

女子便所
埋込FL40Wｘ2 × 4

男子便所
埋込FL40Wｘ2 × 3

直付FL10Wｘ1 3×

直付FL10Wｘ1 2×

第 2 集 会 室
直付FCL30Wｘ2 × 18
埋込FCL30Wｘ1 7×

ホール・階段
埋込FCL30Wｘ1 × 18

女子便所
直付FL40Wｘ2 × 2

男子便所
埋込FL40Wｘ2 × 2

直付FL32Wｘ1 1×

直付FL32Wｘ1 1×

ホワイエ(ホール)
埋込FCL30Wｘ1 × 5

ホワイエ(ホール)
埋込FCL30Wｘ1 × 5

男子便所
埋込LED40形 × 2
直付LED20形 2×

女子便所
埋込LED40形 × 2
直付LED20形 2×

避難用通路
直付FL40Wｘ1 × 1

踊　 場

裏方控室
直付IL100Wｘ1 × 1
直付FL20Wｘ1 × 2

踊場・階段
直付FL20Wｘ1 × 1
直付FL20Wｘ1 × 2

３

浴室
直付FL40Wｘ1 × 2
直付FL20Wｘ1 2×

湯沸室・ﾎﾞｲﾗｰ室
直付FL40Wｘ1 × 1
直付FL20Wｘ1 1×

３

３

３

ＣＬ ＣＬ

調光室
直付FL20Wｘ1 × 2

便所
直付FL40Wｘ1 × 1
埋込FL40Wｘ1 1×
直付FL10Wｘ1 2×

楽屋3
直付FHP45Wｘ4 × 3
直付FL10Wｘ1 × 9

３ ３

Ｐ

配膳室2
埋込FL40Wｘ2 × 2

更衣室
直付FL20Wｘ2 × 2
埋込FL20Wｘ1 2×

控室
直付FL40Wｘ2 × 1

楽屋1
直付FHP45Wｘ4 × 1
直付FL10Wｘ1 × 3

楽屋2
直付FHP45Wｘ4 × 1
直付FL10Wｘ1 × 6

踏込
直付FCL40W×1 × 2

押入
直付FL20W×1 × 1

機械室
直付FL40Wｘ1 × 3

第 3 集 会 室
直付FL40Wｘ2 × 9
直付FL40Wｘ1 × 36

階段・廊下
埋込FCL30Wｘ1 × 15
直付IL60W×1 × 2

２．０

コンセントへ電源供給

２．０

２．０

２．０２．０２．０

２
．

０

２．０

２Ｆ３ ２Ｆ３

２
Ｆ

３

Ｆ
５

２
．

０
２

．
０

２
．

０

２
．

０

２．０

２．０

２．０

Ｆ２

コンセントより給電

Ｆ
３

Ｆ
３

２
．

０

Ｆ２

Ｆ
２

コンセントより給電

Ｆ２

コンセントより給電

Ｆ
２

コンセントへ電源供給

Ｆ
２

コンセントへ電源供給

負荷中継盤

Ｌ－５

Ｌ－４

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-209

A3:1/200
電灯設備２階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

２．０

Ｆ
２

２
Ｆ

３

ホール時刻表示盤

Ｆ
２

IV2.0x3(E19)

IV1.6x3(E19)

IV1.6x2(E19)

IV2.0x6(E25)

IV2.0x8(E31)

IV2.0x10(E31)

IV2.0x12(E31)

IV2.0x3(E19)

VVF1.6-2C(E19)

VVF1.6-2Cx2

VVF2.0-3C
VVF1.6-2C

IV2.0x14(E39)

IV2.0x14(E39)

フロアーダクト　H＝150

注記3-1.参照

ＷＰ

倉庫
直付FL40Wｘ1 × 1

ＭＡＭＡ
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11, 180

ＣＬ

投光室
直付FL40Wｘ2 × 1

映写室
直付FL40Wｘ2 × 2

技師控室
直付FL40Wｘ2 × 1

整流器室
直付IL60Wｘ1 × 1

屋上
直付IL60Wｘ1 × 2

３

ＣＬ

ＣＬ ＣＬ

ＣＬ
電気室

直付IL100Wｘ1 × 4

廊下
× 1

ＣＬ

３

直付IL60Wｘ1
壁付IL60Wｘ1 × 2

２
．
０

２
．

０

Ｆ２

Ｆ２

コンセントへ電源供給

Ｌ－７

階段取付

Ｆ
４

Ｆ２

332

332

332

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-210

A3:1/200
電灯設備３階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

VVF1.6-2Cx2

IV2.0x3(E19)

客席上部
直付IL60Wｘ1 × 21

舞台上部
直付FL10Wｘ1 × 9

階段横（舞台上部内）
SP60Wｘ1 × 1
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３（ピット内）

２

２Ｅ（演説台取付）
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Ｗ Ｗ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

Ｗ ２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

２ ２

２ＥＥＴ

洗面化粧台電源２ＥＥＴ
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１
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照明より給電

１．６

照明より給電
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１
．

６
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Ｆ
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舞台下換気扇より電源供給

Ｐ

１．６

１．６

Ｆ２

ＭＡ

ＭＢ

凡　例

備　　考

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は

特記無きは配管内配線とする

屋外設置はSUSWPとする

標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

立上り、引下配管は（）内による

コーナーボックス共

コーナーボックス共

102×102×44　金属製

埋込コンセント　

埋込スイッチ　１Ｐ１５Ａｘ１　ワイド

電灯分電盤

埋込コンセント　

名　　　　　称記　号

アウトレットボックス

ＩＶ１．６ｘ２

天井隠ぺい配線

ブランクプレート

ＩＶ１．６ｘ３

ＩＶ２．０ｘ２

ＩＶ２．０ｘ３

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。

 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

  監督職員と協議の上、撤去を行う。

舞台下ピット内配線

天井内配線

ＶＶＦ２．０－２Ｃ

ＶＶＦ２．０－３Ｃ

ノズルプレート

プルボックス

1種金属線ぴ　A型

1種金属線ぴ　B型

配線立上げ・引下げ

埋込コンセント　

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-211

A3:1/200
コンセント設備１階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

２

３

２Ｅ ２Ｐ１５Ａ（Ｅ極付）×２

２Ｐ１５Ａ×３

２Ｐ１５Ａ×２

２Ｐ１５Ａ×１埋込コンセント　

Ｐ
25252

25252

特記無きは配管内配線とする床隠蔽配線

５．５

洗浄便座用Ｈ

ＷＰ 防雨型コンセント ２Ｐ１５Ａ（Ｅ極付）×２＋ＥＴ

２Ｐ３０ＡＴ×１収納手元開閉器箱Ｓ

５．５

５．５
ＩＶ５．５°ｘ３

（Ｅ１９）ＩＶ５．５°ｘ２

５．５
ＩＶ５．５°ｘ４

（Ｅ２５）

（Ｅ２５）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

ＶＣＴ ＶＣＴ２．０°－３Ｃ

エントランスキャップ

床埋込コンセント　 ２Ｐ２０Ａ×２　２５０Ｖ

特記無きは配管内配線とする露出配線

特記無きは配管内配線とする

埋込コンセント　 ２Ｐ２０Ａ（Ｅ極付）×２　２５０Ｖ

コンセント収容ボックス

全て露出配線とする

１０ｍ縦樋ヒーターＨ

埋込スイッチ　１Ｐ１５Ａｘ１ パッケージ消火栓表示灯用

221

プラスチック製

警備用電源装置＋非常通報装置 警備業者責任施工

Ｌ 警備警報スイッチ

Ｂ 警備警報ベル

警備業者責任施工

警備業者責任施工

５．５ｘ２＋１．６ｘ２ ＩＶ５．５゜ｘ２＋ＩＶ１．６ｘ２

IV5.5ﾟx4(E25)
IV2.0x2(同上配管)

IV2.0x2(E19)

CV3.5ﾟ-3C(PF22)

CV3.5ﾟ-3C(FEP30)

IV2.0x2(E19)

CV3.5ﾟ-3C(MM1-B)

IV1.6x2(E19)

CV3.5ﾟ-3C 露出

VCT2ﾟ-3C

VVF2.0-3C(PF16)

VVF2.0-2C(MM1-A)

VVF2.0-3C(MM1-A)
CV3.5ﾟ-3C 露出

IV2.0x2(E19)
IV1.6x2(E19)

IV1.6x2(E19)

VVF2.0-2C(壁面露出)

１．６

２

１．６

１
．
６

２ＥＥＴ 埋込コンセント　 ２Ｐ１５Ａ（Ｅ極付）×２＋ＥＴ

２Ｐ１５Ａ×１天井付コンセント　

ＣＶ ＣＶ３．５゜－３Ｃ

（Ｅ１９）

５．５ｘ２＋２．０ｘ２ ＩＶ５．５゜ｘ２＋ＩＶ２．０ｘ２ （Ｅ１９）

１．６
ＩＶ１．６ｘ６ （Ｅ１９）

地表面で配管切断、地中埋設以降残置
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３

５
．
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５
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５

２

２

照明より電源供給

Ｆ２照明へ給電Ｆ２ 照明へ給電

３

Ｆ
２

照明へ給電

Ｆ
２

Ｆ
２

照明より給電
Ｆ２

Ｆ２照明より給電

Ｆ
２

２

Ｆ
２

５．５

ＭＡ

ＭＡ ＭＡ

ＭＡ

ＭＡ

Ｆ
２

ＭＡ

２．０

負荷中継盤

ＭＡ

ＭＡ

ＭＡ

ＭＡ

Ｌ－４

Ｌ－５

ＭＡ

２

２
Ｆ２

Ｆ２ ＭＡ

ＷＰ

ホール時刻表示盤

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-212

A3:1/200
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

ＭＡ

５．５５．５

５．５

１．６

ＭＢ

ＣＶ

VCT2ﾟ-3C(壁面露出)

VCT2ﾟ-3C(壁面露出)

VVF2.0-3C(MM1-A)

VVF2.0-3C(G16)

VVF2.0-3C(G16)

CV3.5ﾟ-3C(PF22)

IV2.0x2(E19)
CV3.5ﾟ-3C(MM1-B)

IV5.5ﾟx4(E25)
IV2.0x2(同上配管)

IV5.5ﾟx4(E25)
IV2.0x2(同上配管)

IV2.0x2(E19)

IV5.5ﾟx4(E25)
IV1.6x2(E19)

IV2.0x2(E19)

VCT2ﾟ-3C(壁面露出)

VCT2ﾟ-3C(壁面露出)

VVF1.6-2C(壁面露出)

IV1.6x2(E19)

２

２

IV1.6x2(E19)

IV1.6x2(E19)

コンセント設備２階平面図（改修前）
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A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-213

A3:1/200
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

Ｐ
Ｐ

Ｐ

５
．

５

ﾅｲﾌｽｲｯﾁより分岐

VCT2ﾟ-3C(壁面露出)

IV2.0x2(E19)

IV5.5ﾟx4(E25)
IV1.6x2(E19)

VVF2.0-3C 露出

VCT2ﾟ-3C(壁面露出)
(E19)×1,(E25)×2,MM-1A
上記空配管各2m撤去

コンセント設備３階平面図（改修前）



A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-214

A3:1/200

非常照明・誘導灯設備諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン
株式会社 アロー設計

一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ
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配膳室

電力室

クローク

事務室 下足室

休憩室ホール

電気室 機械室

宿直室

UP

PS

楽屋

集合室

場内放送室
ラジオTV室

監事室

大道具搬入口

UP

ホワイエ

玄関ホール

６

UP

UP

UP UP

第一集会室

サービス口ホール

UP

集合口ホール

UP

UP

託児所

舞 台

UP
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50

0
5,

50
0

集合口ホール
避難口誘導灯 × 1

サービス口ホール
避難口誘導灯 × 1

ホール

通路誘導灯 × 3

玄関ホール
避難口誘導灯 × 1

壁

壁（直付） 壁（直付）

天（吊下）

天（吊下）

天（吊下）

壁

避難口誘導灯 × 2

ホワイエ
避難口誘導灯 × 1

壁（直付）

天直付

壁（直付）

壁（直付）

壁（直付）

壁（直付）

客

客

客

客

客

客

客

客

客

客

客

客

客

通路誘導灯

客席誘導灯

非常灯　ダウンライト

電灯分電盤

避難口誘導灯

凡　例

非常灯　ベースライト

客

蓄電池　100Ah×24セル

Ｌ－１

Ｌ－２

Ｌ－３

蓄電池盤

２
Ｆ

３

２Ｆ３ ＭＡ

第一集会室
避難口誘導灯 × 2

25252

２Ｆ３

25252

ＭＡ

天井隠ぺい配線

天井内配線

特記無きは配管内配線とする

立上り、引下配管は（）内による

記　号 名　　　　　称 備　　考

２Ｆ３

ＭＡ

ＶＶＦ１．６－３Ｃ

ＶＶＦ２．０－３Ｃ

1種金属線ぴ　A型 コーナーボックス共

配線立上げ・引下げ

露出スイッチボックス 1個用　1方出　金属製

プルボックス
屋外設置はSUSWPとする

標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

床下隠蔽配線 特記無きは配管内配線とする

ケーブルラック　鋼板製　W=200

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。
 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

  監督職員と協議の上、撤去を行う。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は

２
Ｆ３

２
Ｆ

３

VVF2.0-3C(MM1-A)

VVF2.0-3C(MM1-A)

VVF2.0-3C(MM1-A)

VVF2.0-3C　ラック上配線

VVF2.0-3C(E19)

VVF2.0-3C

避難口・通路誘導灯
リニューアルプレート付

既設開口処理は建築工事

壁

１階平面図（改修前）

蓄電池盤　壁掛型　撤去
主幹ﾅｲﾌｽｲｯﾁ2P60ATx1
分岐ﾅｲﾌｽｲｯﾁ2P20ATx4
電磁接触器×1共

床下露出配線 特記無きは露出配線とする

客席誘導灯配線は床下露出部分のみ撤去とする
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第2集会室

踊場

ホール
客席誘導灯 × 27

天（直付）

壁

壁 壁

壁

天（直付） 天（直付）

天（直付）

通路誘導灯 × 2
避難口誘導灯 × 3

避難用通路
避難口誘導灯 × 1

ホール・階段
通路誘導灯 × 1

ホール・階段
直付非常照明 × 2
避難口誘導灯 × 2

楽屋1
埋込非常照明 × 1

楽屋2
埋込非常照明 × 1

楽屋3
埋込非常照明 × 2

廊下・通路
避難口誘導灯 × 2
通路誘導灯 × 1

壁

天（直付）

天（直付）

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-215

A3:1/200
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

Ｌ－４

Ｌ－５

25252

25252

負荷中継盤

Ｌ－６

２
Ｆ

３

25252

２Ｆ３

VVF2.0-3C(E19)

VVF2.0-3C(露出)

VVF2.0-3C(MM1-A)

VVF2.0-3C

客席誘導灯：床下(1F天井内ｺﾛｶﾞｼ)配線

フロアーダクト　H＝150

非常照明・誘導灯設備
２階平面図（改修前）



１４°×８　　（直回路）
３．５°×３８（ＦＬ＋低天井ＤＬ）

（フロアーダクト内配線）

ＰＢ（客席負荷線延長用）

リモコン　１．２５°×２０

Ｅ－１Ｃ

ＣＶ－Ｔ１５０°　，Ｅ２２°

負荷線中継盤

（３Ｐ　４００Ａ）

ＣＴ

ＣＶ－Ｔ１５０°，Ｅ２２°

（監事室）

照明操作卓

卓用コネクターボックス

持込電源盤

No.1調光器盤

主幹分岐盤

１φ３ω

舞台袖主幹スイッチ盤

No.2調光器盤

クロスバー卓
負荷へ

低圧電灯盤内

電気室

ＣＶ－Ｔ１５０°，Ｅ２２°

ＣＶＶ２°－５Ｃ
ＵＬ４３２５－５Ｐ－２４ＡＷＧ

ＣＶ－Ｔ１５０°，Ｅ２２°

ＣＶ３２５°－１Ｃ×３

舞台用　　５．５°×１１２

（フロアーダクト内配線）
ＣＶＶ１．２５°－３０Ｃ

ＣＶＶ１．２５°－１６Ｃ

　調光装置系統図　

（負荷５６回路延長用）

　盤内通過　　・　他

舞台用　　３ＫＷ　　×　２４台

舞台用　　３ＫＷ　　×　１２台

ＭＣＣＢ　１Ｐ　５０ＡＦ／３０ＡＴ　×　１２

ＭＣＣＢ　３Ｐ　４００ＡＦ／３００ＡＴＭＣＣＢ　３Ｐ　４００ＡＦ／４００ＡＴ

ＭＣＣＢ　３Ｐ　６００ＡＦ／６００ＡＴ

舞台用　　３ＫＷ　　×　３６台

客席用　　３ＫＷ　　×　１０台

保護ＭＣＣＢ　１Ｐ　５０ＡＦ／３０ＡＴ　×　４６

ＦＬ用Ｒ－ＭＣＣＢ　２Ｐ　５０ＡＦ／２０ＡＴ　×　１８

直用ＭＣＣＢ　２Ｐ　１００ＡＦ／６０ＡＴ　×　４

冷却用ファン　×　１式　　他

実行及び場面スイッチ　　　　　　　×　　１式

モード及びテン・キースイッチ　　　×　　１式

受電ＰＬ　　　　　　　　　　　　　×　　１

電圧計　　　　　　　　　　　　　　×　　１

電流計　　　　　　　　　　　　　　×　　２

ＦＬ用リモコンスイッチ　　　　　　×　　４

ＭＣＣＢ　３Ｐ　６００ＡＦ／６００ＡＴ

A1:-株式会社アロー設計

設計共同体
E-216

A3:-

舞台照明設備
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

参考システム系統図（改修前）

既設調光装置（舞台袖主幹スイッチ盤・主幹分岐盤・負荷分岐盤・調光器盤・負荷接続盤・照明操作卓

・クロスバー卓・卓用コネクタボックス・持込用電源盤）及び既設器具関係の撤去、並びに搬出を行う

ものとする。

　１）　撤去及び搬出

注記．



番号
数量

回路数

直

記号 名　称

調光

■負荷設備数量表（１）

仕　　　　　様

改　修　前　設　備　内　容

第１ボーダーライト

舞台前フロアーコンセント

フットライト

第２ボーダーライト

　フライダクト

舞台袖フロアーコンセント

　ウォールコンセント

花道フットライト

舞台袖フロアーコンセント

舞台袖フロアーコンセント

ロアーホリゾントライト

　コンセントボックス

　コンセントボックス

　照明器具

Ｃ型２０Ａコンセント　ｘ　６個付（３回路）、回路切替ＳＷ　ｘ　３

Ｃ型２０Ａコンセント　ｘ　６個付（３回路）、回路切替ＳＷ　ｘ　３

２００Ｗ　ｘ　６３灯　３色配線　上下・中区分　

３００Ｗ　ハロゲン　ｘ　４８灯　４色配線

Ｃ型２０Ａコンセント　ｘ　２４個付（８回路）

２００Ｗ　ｘ　６３灯　３色配線　上下・中区分

Ｃ型３０Ａコンセント　ｘ　４個口（４回路）

Ｃ型６０Ａコンセント　ｘ　１個口（直１回路）

Ｃ型３０Ａコンセント　ｘ　３個口（３回路、上下並列）

Ｃ型３０Ａコンセント　ｘ　２個口（２回路）

Ｃ型３０Ａコンセント　ｘ　１個口（１回路）

１ｋＷ　ハロゲン　平凸レンズ

１ｋＷ　ハロゲン　フレネルレンズ

１００Ｗ　ｘ　３０灯　２色配線（埋込型、強化ガラス付）

Ｌ＝１４．４ｍ

（下バトン付）Ｌ＝１４．４ｍ

Ｌ＝１２．６ｍ

Ｌ＝１０．８ｍ

（ハンガー付）

（ハンガー付）

８

６

８

６０Ａｘ２

３

１２

１

３

Ｌ＝４．５ｍ

３台

８台

３個

３個

１列

１列

２個

２個

１列

６個

１列

２個

１個

２列

１列

　ボーダーケーブル ５．５ｓｑ－７ｃ　ｘ　２０ｍ（丸形） ３本

　ボーダーケーブル ５．５ｓｑ－７ｃ　ｘ　２０ｍ（丸形） ３本

　ボーダーケーブル ５．５ｓｑ－９ｃ　ｘ　２０ｍ（丸形） ２本

第１サスペンションライト

　接続端子箱 ３個

　接続端子箱 ３個

　接続端子箱 ２個端子台付

端子台付

端子台付

１ＢＬ

前ＦＣ

Ｆ

２ＢＬ

袖ＦＣ

花Ｆ

ＬＨ

１ＳＬ９

３

１

７

４

２

５

８

ＬＨＣ

　フロアーコンセント

調光器

３ｋＷ

１個Ｃ型２０Ａコンセント　ｘ　３個口（３回路）

　コンセントプレート Ｃ型２０Ａコンセント　ｘ　２個口（２回路） （新金プレート型） ２個 ４

３

４

８

８

３

１２

１

６

６ ６

　照明器具

１ｋＷ　ハロゲン　平凸レンズ

１ｋＷ　ハロゲン　フレネルレンズ

（ハンガー付）

（ハンガー付）

２台

６台

１００Ｗ　ハロゲン　ｘ　７２灯　３色配線（置型） Ｌ＝１０．８ｍ

ＦＣ

花ＦＣ

株式会社アロー設計

設計共同体
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

舞台照明設備
2025.02

A1:-

負荷・調光設備数量表（改修前）
E-217

A3:-

■負荷設備数量表（２）

　コンセントボックス

シーリングスポットライト

　コンセントプレート

フォローピンスポットライト

フロントサイドスポットライト（上手）

　コンセントボックス

Ｃ型２０Ａコンセント　ｘ　２個口（直２回路）

Ｃ型２０Ａコンセント　ｘ　１個口（１回路）

Ｃ型３０Ａコンセント　ｘ　４個口（４回路）

１ｋＷ　ハロゲン　平凸レンズ

５００Ｗ　クセノン

１ｋＷ　ハロゲン　平凸レンズ　　　　　

（ハンガー付）

（新金プレート型）

（ランプ・スタンド付）

２

５

４

１個

１０個

１個

２台

１０台

１２台

ＣＬ

ＰＩＮ

ＦＲ上１３

１５

ケーブル類

ディスクマシン

同上用先玉（４／６／８吋）

小型シャボン玉発生器

高所用金属操作棒

２ｓｑ－２ｃ　ｘ　２０ｍ（変換コード用）

Ｔ型２０Ａコネクタ（変換コード用）

Ｃ型２０Ａコネクタ（変換コード用）

Ｃ型２０Ａプラグ（既設スポット、変換コード用）

１ｋＷ　ハロゲン　プロジェクタースポット

（エフェクトディスク　雨・雲　ｘ　２組付）

（専用液付）

スモークマシン　１６００型

Ｌ＝３．４ｍ～７．０ｍ

１本

３０個

６０個

７０個

２台

２台

２組

２台

２台

２本

（ケース・ジュース付）

エフェクト類

番号
数量

回路数

直

記号 名　称

調光
仕　　　　　様

改　修　前　設　備　内　容

調光器

３ｋＷ

アッパーホリゾントライト

　フライダクト Ｃ型２０Ａコンセント　ｘ　５２個付（８回路）

３００Ｗ　ハロゲン （ハンガー付）

８１列

５２台

８ｓｑ－９ｃ　ｘ　２０ｍ（丸形） ２本　ボーダーケーブル

　接続端子箱 ２個端子台付

ＵＨ１２

　コンセントボックス

フロントサイドスポットライト（下手）

　コンセントボックス Ｃ型３０Ａコンセント　ｘ　４個口（４回路）

１ｋＷ　ハロゲン　平凸レンズ （ハンガー付）

４１個

１２台ＦＲ下１４

１６

２２

２４

８

２

６０Ａｘ２

７５ ７５

アクセサリ類２３

（新金プレート型）

　コンセントプレート

２階客席スポットライト

Ｃ型２０Ａコンセント　ｘ　１個口（１回路）

７５０Ｗ　ハロゲンエリプソイダル　２６° （ランプ・スタンド付）

１個

１台２客Ｓ１７

（新金プレート型） １

３階投光室スポットライト

　コンセントプレート Ｃ型３０Ａコンセント　ｘ　１個口（１回路）

１ｋＷ　ハロゲン　平凸レンズ　　　　　

（新金プレート型） ２２個

２台３投Ｓ１８

Ｌ＝１４．４ｍ

４

４

５

１

２

合　計　　

ＰＣ

Ｃ型２０Ａコンセント　ｘ　１個付（直１回路） ２個

■調光装置数量表

番号
数量

名　　　称
仕　　　　　様

改　修　前　設　備　内　容

ＭＣＣＢ　２Ｐ　１００ＡＦ／６０ＡＴ

ＭＣＣＢ　３Ｐ　６００ＡＦ／６００ＡＴ舞台袖主幹スイッチ盤 １面

主幹分岐盤

主幹盤・調光器盤・調光制御盤

照明操作卓

オプション卓

負荷線接続盤

ＭＣＣＢ　３Ｐ　４００ＡＦ／３００ＡＴ

１面

ＭＣＣＢ　３Ｐ　４００ＡＦ／２５０ＡＴ

Ｄ／Ａ信号変換装置

ＭＣＣＢ　３Ｐ　５０ＡＦ／２０ＡＴ

舞台用調光器　３ｋＷ（ＭＣＣＢ付）

客席用調光器　３ｋＷ（ＭＣＣＢ付、ＩＬ用）

１式

ＲＭＣＣＢ　２Ｐ　５０ＡＦ／２０ＡＴ

空冷ファン

マスターフェーダ １卓

クロスフェーダ

グループフェーダ

プリセットフェーダ（４８本）

客席自動調光操作スイッチ

Ａ／Ｄ信号変換ボックス

４場面記憶 １卓

実行及び場面スイッチ

モード及びテンキースイッチ

電圧計・電流計

天井ＦＬリモコンスイッチ

既設負荷線延長用端子台（客席ＦＬ回路含む） １面

ｘ　　３段

ｘ　　４本

ｘ　　１組

ｘ　　１本

ｘ　　１式

ｘ　　１式

ｘ　　１式

ｘ　　１式

ｘ　　１式

ｘ　　４個

ｘ　　１式

ｘ　　２　　（直回路）

ｘ　１８　　（ＦＬ用）

ｘ　１０台

ｘ　７５台

ｘ　　１　　（操作主幹）

ｘ　　１式

ｘ　　１　　（調光器主幹）

ｘ　　２　　（電源主幹）

受電・給電ＰＬ ｘ　　１式

照明操作卓用接続コネクタ ｘ　　１式

単相３線　１０５Ｖ／２１０Ｖ　６０Ｈｚ

（旧名称：負荷分岐盤・調光器盤）

１

２

３

５

４

６

卓用コネクタボックス １面照明操作卓用接続コネクタ ｘ　　１式７

（旧名称：クロスバー卓）

１面持込用電源盤 ＫＳ　３Ｐ　４００ＡＦ／３００ＡＴ８



主幹分岐盤　自立型　　3P400ATx1,3P300AT×1

舞台主幹スイッチ盤　自立型　主幹3P600ATx1

フットライト(置型)　100W×72灯　3色配線

花道フットライト(埋込型)　60W×30灯　2色配線

L=10，800

強化ガラス付　L=4,500

ＬＣ

Ｘ

Ｃ

照明操作卓

クロスバー卓

卓用ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ

花道フットライト用

ロアーホリゾンライト

ハロゲン300W×48灯　4色配線

L=10，800

ロアーホリ用ウォールコンセントBOX　壁掛型

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-218

A3:1/200
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
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2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

ＬＣ ＸＣ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

５．５

５．５

PS

場内放送室

ラジオTV室

監事室

大道具搬入口

UP

ホワイエ

舞 台

1, 5
00

900

900

集合室

控室

Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500

２

３

４

５

７

８

６

5,
50

0
5,

50
0

5,
50

0
5,

50
0

5,
50

0
5,

50
0

舞台照明１階撤去図 舞台機構１階撤去図

PS

場内放送室

ラジオTV室

監事室

大道具搬入口

UP

ホワイエ

舞 台

1, 5
00

900

900

集合室

控室

Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500

２

３

４

５

７

８

６

5,
50

0
5,

50
0

5,
50

0
5,

50
0

5,
50

0
5,

50
0

ロアーホリゾンライト

フットライト

花道フットライト

花道フットライト

Ｓ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｂ
Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による)

凡　例

記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による)

凡　例

Ｓ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ ＩＶ５．５°×２　Ｅ２．０

ＩＶ５．５°×４　Ｅ２．０

ＩＶ５．５°×６　Ｅ２．０

ＩＶ１４°×２　Ｅ５．５

Ｄ

Ｂ Ｂ

Ｃ

Ｂ

※Ａ

※Ａ

※Ａ

※Ａ

Ａ

Ｃ※Ａ

Ｍ

手元開閉器箱　3P30A

廻り舞台操作スイッチ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

舞台操作盤

Ｍ

舞台(回転用)操作盤(ピット内)

廻り舞台制御盤(ピット内)

２
２

１４
１４

記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による)

凡　例

記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による)

凡　例

Ａ

Ａ

※Ａ

ＲＣ

Ｒ
Ｃ

ＲＣ

Ｍ 舞台機構電動機

舞台機構制御及び操作盤

舞台下ピット内配管

C形30Aコンセント×4収容

客席ダウンライト　100W

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

床埋込コンセント　2P20A×2　250V

C形30Aコンセント1口

C形30Aコンセント2口

C形30Aコンセント3口

C形60Aコンセント1口

天井内配線

舞台下ピット内配管

ケーブルラック配線

ケーブルラック　鋼板製　W=200

（Ｅ３１）

（Ｅ３９）

（Ｅ３１）

（Ｅ２５）

ＣＶ５．５°－３Ｃ （Ｅ２５）

配線立上げ・引下げ

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。
 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

  監督職員と協議の上、撤去を行う。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面及び機器表に記載無き項目について支障がある場合は

3φ200V

1.5kW

Ｍ

14

3φ200V

7.5kW

Ｍ

15

容量、電源種別は傍記による

特記無きは配管内配線とする

特記無きは配管内配線とする

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。
 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

  監督職員と協議の上、撤去を行う。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は

５．５ ＩＶ５．５°×４　Ｅ２．０ （Ｅ２５）

５．５ ＩＶ５．５°×８　Ｅ２．０ （Ｅ３１）

Ｂ

Ｄ

１４ ＩＶ１４°×３ （Ｅ３１）

２２ ＩＶ２２°×３ （Ｅ３１）

プルボックス　標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200 屋外設置はSUSWPとする

25252

５
．
５

A×1,B×7,C×2,D×1

CVT150ﾟx2 E22ﾟ(G92)x2

CVT150ﾟx2 E22ﾟx2 

IV5.5ﾟx8 E2.0(E31)
IV5.5ﾟx4 E2.0(E25)

IV5.5ﾟx2(E19)
CVV2ﾟ-5C(E25)
CVV1.25ﾟ-30C(E39)
UL4235-5P-24AWG(E25)

IV5.5ﾟx2 E2ﾟ ﾗｯｸ

IV8ﾟx8 E2.0(E39)

IV8ﾟx8 E2.0(E39)

2F床下へ(1F天井内ｺﾛｶﾞｼ)配線

IV1.25ﾟx6(PF22)
IV22ﾟx3(E31)
IV5.5ﾟx3 E2.0(E25)

VCTF1.25°-26C(PF22)×2
VVF2.0-3C(E19)
IV22ﾟx3(E31)

VCT2ﾟ-3Cx2(E25)

IV14ﾟx3(E31)
緞帳操作盤へ

舞台照明・機構設備
1階平面図（改修前）

以降E-201_参照

注記3.参照

注記3.参照

  再取付は別途工事で行う。

3.照明タワーの取外し（65Aパイプ10m×4本/組相当）を行う。



２

３

４

５

７

８

Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

浴室

浴室

調 光 室

裏方控室

照明室

避難用通路

６

ﾎ゙ ｲﾗー湯沸室

噴煙口

楽屋3

UP
DW

DN

5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500

5,
50

0
5,

50
0

5,
50

0
5,

50
0

5,
50

0
5,

50
0

踊場

舞台照明２階撤去図
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管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

2階平面図（改修前）

ＷＣ

ＷＣ

Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

ＦＣ
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ＳＬ×３
ＳＬ×３

ＳＬ×３

ＳＬ×３

ＳＬ×３

ＳＬ×３

ＰＬ

ＷＣ

ＳＬ

ＰＬ

フロントサイドスポットライト　1kWハロゲン　平凸レンズ

フォローピンスポットライト　　500Wクセノン

ハンガー・コード1.5m付

スタンド・コード2m付

露出型ウォールコンセント　C型30A×2口

調光器盤No.1,2　自立型

持込用電源盤

負荷中継盤

２

３

４

５

７

８

Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

浴室

浴室 調 光 室

裏方控室

照明室

避難用通路

６

ﾎ゙ ｲﾗー湯沸室

噴煙口

楽屋3

UP
DW

DN

5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500

5,
50

0
5,

50
0

5,
50

0
5,

50
0

5,
50

0
5,

50
0

踊場

舞台機構２階撤去図

332

Ｒ

Ｒ

Ｂ

Ｂ

床下(1F天井内ｺﾛｶﾞｼ)配線

フロアーダクト　H＝150

記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による)

凡　例

記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による)

凡　例

露出型フロアコンセント　　C型30A×1口ＦＣ

記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による)

凡　例

記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による)

凡　例

吊物制御盤

プルボックス　標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

662

662

662

屋外設置はSUSWPとする

プルボックス　標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200 屋外設置はSUSWPとする

フロアーダクト内配線

天井内配線

露出配管配線 特記無きは配管内配線とする

ＣＶ５．５°－３Ｃ

配線立上げ・引下げ

（Ｅ２５）

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

Ｗ
Ｃ

露出配管配線 特記無きは配管内配線とする

配線立上げ・引下げ

IV8ﾟx8 E2.0(E39)

IV8ﾟx8 E2.0(E39)

IV8ﾟx8 E2.0(E39)

IV8ﾟx8 E2.0(E39)

CV5.5ﾟ-3Cx10(E51)

IV5.5ﾟx8 E2.0(E31)
IV5.5ﾟx4 E2.0(E25)

IV5.5ﾟx2 E2ﾟ　ﾗｯｸ

CVV2ﾟ-5C(E25)
CVV1.25ﾟ-30C(E39)
UL4235-5P-24AWG(E25)

IV5.5ﾟx112
IV1.25ﾟx20

A×1,B×7,C×2,D×1

IV5.5ﾟx18 E5.5ﾟ(E51)
IV14ﾟx16  E2ﾟ  (E63)
IV8ﾟx16   E2ﾟ  (E51)
IV14ﾟx12  E2ﾟ  (E51)
IV14ﾟx8   E2ﾟ  (E51)
IV14ﾟx12  E2ﾟ  (E51)

IV3.5ﾟx38
IV14ﾟx8

IV3.5ﾟx30　ﾗｯｸ
IV3.5ﾟx20 E2ﾟ ﾗｯｸ
CV5.5ﾟ-3Cx10 ﾗｯｸ

CVT150ﾟx2 E22ﾟ(G92)x2

VCTF1.25°-26C(PF22)×2
VVF2.0-3C(E19)
IV22ﾟx3(E31)

IV14ﾟx3(E31)

緞帳操作盤へ

IV14ﾟx3(E31)
緞帳操作盤へ

CV8ﾟ-3Cx8 E2ﾟ(E51)
CVV1.25ﾟ-30C(PF36)
IV2ﾟx10(PF28)
IV5.5ﾟ(同上配管)
IV14ﾟx3(E31)



CH=11, 500( すのこ 下)

CH=15, 500( RC天井まで)

舞台部分

UP

廊 下

電 気 室

舞 台 上 部
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映 写 室
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5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500

舞台機構３階撤去図

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-220

A3:1/200
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｃ
Ｖ

ＣＶ

ＣＶ

ＣＶ

ＣＶ

ＣＶ

ＣＶ

Ｃ
Ｖ

Ｃ
Ｖ

ＣＶ

Ｍ

442

221

CH=11, 500( すのこ 下)

CH=15, 500( RC天井まで)

舞台部分

UP

廊 下

電 気 室

舞 台 上 部

客 席 上 部

映 写 室

技師控室

投光室
整流器室

DW

２
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５

７

８

６
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0

5,
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0
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0
5,

50
0

Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500

舞台照明３階撤去図

客席上部
直付FL40Wｘ1 ×
直付FL20Wｘ1 ×

客席上部
直付FL40Wｘ1 ×
直付FL20Wｘ1 ×452

54

CH=12, 000

CH=11, 500( すのこ 下)

CH=15, 500( RC天井まで)

舞台部分

CH=10, 500

CH=4, 300

第１ボーダーライト

埋込DL500Wﾊﾛｹﾞﾝ埋込DL500Wﾊﾛｹﾞﾝ× 33× 33

１４

35352

25252

25252

サスペンションフライダクト

第２ボーダーライト

８

５．５
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５
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５
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※A
※A ※A

※A

※A
※A※A

５
．

５

１４

１４

※B
※B

※B ※B ※B ※B ※B ※B ※B ※B ※B ※B ※B

※B

※B

※B

※B

※B

※B

※B

※B

※B

※B

※B

※B

※B

※B

SL1500W ×SL1500W × 1010

※C

※C

※C
※C

※C
※C

※C
※C

※C
※C

ＰＬ

ＰＬ

ＷＣ

５．５

※D

※D
3φ200V

1.5kW

Ｍ

９

3φ200V

2.2kW

Ｍ

10

3φ200V

1.5kW

Ｍ

11

3φ200V

1.5kW

Ｍ

12

3φ200V

2.2kW

Ｍ

14

3φ200V

1.5kW

Ｍ

13

5.5kW

3φ200V

Ｍ

１

5.5kW

3φ200V

Ｍ

２

5.5kW

3φ200V

Ｍ

３

5.5kW

3φ200V

Ｍ

４

5.5kW

3φ200V

Ｍ

５

5.5kW

3φ200V

Ｍ

６

5.5kW

3φ200V

Ｍ

７

5.5kW

3φ200V

Ｍ

８

ＰＬ

スポットライト　1.5kW

フォローピンスポットライト　　500Wクセノン

ハンガー・コード1.5m付

スタンド・コード2m付

スポットライト用コンセント　2P20A×2　250V

アッパーホリゾントフライダクト（吊型）

C型20Aコンセント×52個付　L=14.4m

8回路

サスペンションフライダクト（吊型）

C型20Aコンセント×24個付　L=14.4m

8回路

記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による)

凡　例

記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による)

凡　例

屋外設置はSUSWPとする

凡　例 凡　例

記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による) 記　　　号 名　　　　　　　称 摘要(図中特記なき限り下記による)

吊物制御盤

プルボックス　標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200 屋外設置はSUSWPとする

端子箱　297×297×100D　端子台60A　8P

照明器具　ダウンライト　ハロゲン500W

照明器具　直付　FL20Wｘ1

照明器具　直付　FL40Wｘ1

プルボックス　標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

天井内配線

露出配管配線 特記無きは配管内配線とする

５．５

８

ＣＶ５．５°－２Ｃ　Ｅ２．０

ＩＶ８°×８　Ｅ２．０

（Ｅ３１）

（Ｅ３９）

配線立上げ・引下げ

ＶＶＦ２．６°－３Ｃ （Ｅ２５）

１４ ＩＶ１４°×８　Ｅ２．０ （Ｅ５１）

１
４

１
４

８

１４ ＩＶ１４°×１２　Ｅ２．０ （Ｅ５１）

アッパーホリゾントフライダクト

Ｍ 舞台機構電動機 容量、電源種別は傍記による

８

露出配管配線 特記無きは配管内配線とする

ＣＶ８°－３Ｃ　Ｅ２．０

配線立上げ・引下げ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

８

８

８

８

８

８

８

８

ＣＶ　　　　　　　　同上　×２

（Ｅ３９）ＣＶ ＣＶ２゜－４Ｃ＋ＣＶＶ１．２５゜－６Ｃ

（Ｅ３１）

ＣＶ　　　　　　　　同上　×４

IV8ﾟx8 E2.0(E39)

IV8ﾟx8 E2.0(E39)

IV14ﾟx16 E2.0(E63)
IV8ﾟx16 E2.0(E51)

IV5.5ﾟx18 E5.5ﾟ(E51)
IV14ﾟx16  E2ﾟ  (E63)
IV8ﾟx16   E2ﾟ  (E51)
IV14ﾟx12  E2ﾟ  (E51)
IV14ﾟx8   E2ﾟ  (E51)
IV14ﾟx12  E2ﾟ  (E51)

IV5.5ﾟx18 E5.5ﾟ(E51)

IV3.5ﾟx30　ﾗｯｸ※B
IV3.5ﾟx20 E2ﾟ ﾗｯｸ※C
CV5.5ﾟ-3Cx10 ﾗｯｸ※D

CV5.5ﾟ-3Cx10(E51)

CV8ﾟ-3Cx8 E2ﾟ(E51)
CVV1.25ﾟ-30C(PF36)
IV2ﾟx10(PF28)
IV5.5ﾟ(同上配管)
IV14ﾟx3(E31)

CV2ﾟ-4Cx3(E51)
CVV1.25ﾟ-30C(E39)
IV14ﾟx3(E31)

CV2ﾟ-4Cx3(E51)
CVV1.25ﾟ-30C(E39)
IV14ﾟx3(E31)

IV14ﾟx3(E31)
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※B

舞台照明・機構設備
3階平面図（改修前）



A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-221

A3:1/200
雷保護設備１階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ
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避雷突針　1.0m程度

接地銅板 600x600x1.5t程度

凡　例

露出配線

記　号 名　　　　　称 備　　考

配線立上げ・引下げ

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。
 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

  監督職員と協議の上、撤去を行う。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は

避雷導線 2.0x13
避雷導線 2.0x13

避雷導線 2.0x13

支持管・取付金具共

避雷導線 2.0x13

既存残置
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A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-222

A3:1/200
雷保護設備３階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

避雷導線 2.0x13

避雷導線 2.0x13

避雷導線 2.0x13

避雷導線 2.0x13x2

避雷導線 2.0x13
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株式会社アロー設計

設計共同体
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

避雷導線 2.0x13

避雷導線 2.0x13

避雷導線 2.0x13

2025.02 雷保護設備
屋根伏図平面図（改修前）

A1:1/100

A3:1/200
E-223



3Φ3W 6,600V 60Hz　諏訪営業所02ｾ611

ＣＨ

(注記)

※再：既設取外し、仮設期間中のみ再利用を示す。

含めて全て撤去すること。

4.
3.

2.

1.

公民館系統の高圧ケーブルは取外し後、仮設工事用に再取付を行うこと。

電気室内の電力量計は撤去を行うこと。
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電気室内にある屋内開放型受変電設備機器は配管・プルボックス等

第１ キュービクル
受電電気室（ 文化センター内）
屋内設置／組立（ 柱及び柱上設備は含まず）

ＰＣＢ含有：有 ＰＣＢ含有：無 ＰＣＢ含有：無 ＰＣＢ含有：無 ＰＣＢ含有：無

ＰＣＢ含有：不明

ＰＣＢ含有：不明

Ｐ Ｃ Ｂ 含有： 無

Ｐ Ｃ Ｂ 含有： 無Ｐ Ｃ Ｂ 含有： 無

C
V
1
5
0
°

-
3
C

※再：6KV CV22ﾟ-3C(FEP65)

↓以降改修対象外
第２ キュービクル（ 公民館用）
地上設置／一般キュービクル

A1:-株式会社アロー設計

設計共同体
E-224

A3:-
受変電設備単線結線図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

責任分界点

※再：6KV CV38ﾟ-3C(FEP80)

5.

　含有分析対象

　含有分析対象

PCB含有が見込まれる変圧器は、法令に準拠して処理を行うこと。

6. 進相コンデンサはPCB含有分析を実施し、
PCB含有が確認された場合は、別途協議とする。



管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号

アロー設計株式会社

株式会社三友ファシリティーズデザイン諏訪市文化センター大規模改修工事 電気室詳細図（改修前）
A3:1/100

E-225
設計共同体

株式会社アロー設計 A1:1/50

管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

凡　例

標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

備　　考

屋外設置はSUSWPとする

受電盤

名　　　　　称記　号

プルボックス

変圧器

備　　考名　　　　　称記　号

特記無きは配管内配線とする

特記無きは配管内配線とする

地中埋設配線

露出配線

配線立上げ・引下げ

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は監督職員と協議の上、撤去を行う。

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。
 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

計器用変成器

断路器

進相コンデンサ・直列リアクトル

電力量計
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楽 屋

集 合 室

UP

集合口ホール
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Ｅ Ｆ Ｇ
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1階電気室廻り詳細図

Q1：高圧受電盤
Q2：低圧動力盤
Q3：一般電灯盤
Q4：劇場電灯盤
Q5：事務館動力電灯盤
Q6：チラー動力盤

ＶＣＴ ＤＳ

３８

３
８

ＷｈＩｇｒ

※再　6KV CVT22ﾟ(G70)
軒下配管

Q3Q4Q5 Q2Q6 Q1

Tr2

Tr5

Tr4 Tr3 Tr1 SC1SC2

553

ＶＣＴ

ＤＳ

Ｗｈ 収容箱共

単線結線図参照

単線結線図参照

単線結線図参照

単線結線図参照

単線結線図参照

特記無きは配管内配線とする床隠蔽配線

ｌｇｒ 絶縁監視装置 別途工事

※再　6KV CV38ﾟ-3C(FEP80)

※再　6KV CV38ﾟ-3C(FEP80)

ＫＩＰ２２ｓｑ

３８ ＫＩＰ３８ｓｑ

Tr1：3φ50kVA　 約280kg
Tr2：3φ200kVA　約760kg
Tr3：1φ75kVA　 約330kg
Tr4：1φ150kVA　約500kg
Tr5：1φ10kVA 　約90kg
SC1：3φ100kVar 約30kg
SC2：3φ50kVar　約20kg

機器収容箱　プラ製

3.パイプフレームは原則として全て撤去とするが、躯体に埋込まれている場合は、FL面で切断後、さび止め塗装を施すこと。

4.電気室内にある屋内開放型受変電設備機器は配管・プルボックス等含めて全て撤去すること。

 ・ パイプフレームは32A相当とし、撤去数量は下記による。
 ・ （5.5ｍ×3列）+（3ｍ×20本）＝76.5m

※再　6KV CV22ﾟ-3C(G70)

5.※再：既設取外し、仮設期間中のみ再利用、以後撤去とする。

※再　6KV CV38ﾟ-3C(FEP80)
埋設配管残置

以降E-200参照

以降E-200参照
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A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-226

A3:1/200
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

プリンター

情報通信機器収容箱

ＦＡＸ

ＨＵＢ

ＰＲ

ＰＣ

ＰＣ

ＰＣ

ＰＣ

ＳＷ

ハブ

Ｌ２スイッチＳＷ

ＨＵＢ

ファックス

ＰＲ

ＦＡＸ

端末機器ＰＣ

別途工事

別途工事

別途工事

Ｉ
Ｐ

防災行政無線通話機

告知放送受信機

保守管理業者責任施工（配線共）

保守管理業者責任施工（配線共）

防災行政無線用アンテナ 保守管理業者責任施工（配線共）

ＩＰ

エントランスキャップ

凡　例

記　号 名　　　　　称 備　　考

ＲＣ

リモートカメラ

カメラ駆動ユニット

【映像設備】

型番：WV-PS11A

特記無きは配管内配線とする

立上り、引下配管は（）内による

特記無きは配管内配線とする

特記無きは配管内配線とする

天井隠ぺい配線

露出配線

天井内配線

舞台下ピット内配線

５Ｃ

【映像・TV共聴設備】

（Ｅ１９）５Ｃ－２Ｖ

ＭＡ コーナーボックス共1種金属線ぴ　A型

配線立上げ・引下げ

Ｒ
Ｃ

５
Ｃ

Ｕ
Ｔ

Ｐ
×

３

ＵＴＰ

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。

 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

  監督職員と協議の上、撤去を行う。
3.図面記載の他に想定される撤去項目を下記のとおり見込む。

  ケーブル:CV3.5sq-3C　200m

【情報通信網設備】

Ｐ

標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

102×102×44　金属製

プルボックス

アウトレットボックス

ブランクプレート

【テレビ共聴設備】

増幅器

333 ５
Ｃ

５Ｃ

５
Ｃ

５
Ｃ

５
Ｃ2分岐器

2分配器

直列ユニット　壁付/天井付

天井内

天井内

露出

ＶＨＦ VHFアンテナ　外壁取付

ＭＡ

ＵＴＰ

【情報通信網設備】

（Ｅ１９）ＵＴＰ－ＣＡＴ５－４Ｐ

ＵＴＰ×３ （Ｅ２５）ＵＴＰ－ＣＡＴ５－４Ｐ×３

通信事業者責任施工

MC収納　通信事業者責任施工

情報引込線(PE28)
通信事業者責任施工

情報引込線(PE28)
通信事業者責任施工

5C-2V(E19)

5C-2V(E19)

Ｐ

プロジェクタＰ

4.防災行政無線機器、配線類の一時撤去及び再取付は、年間保守契約を締結する事業者責任の下行う。

防災行政無線用配線(G28)
保守管理業者責任施工

防災行政無線用配線(G28)
保守管理業者責任施工

既設開口補修は建築工事

　撤去時は監督職員の立会を求め、状態確認を行った上で、再取付を行うこと。
　一時撤去品は建築工事で設置するプレハブに養生保管を行うこと。

構内情報通信網・テレビ共同受信
・映像設備１階平面図（改修前）

以降E-200_平面図参照

配管(VE16)地表面で切断、地中部分は以降残置
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A3:1/200
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

５Ｃ

５Ｃ ＭＡＭＡ

ＭＡ

ＭＡ

ＭＡ

ＭＡ

５Ｃ ５Ｃ

ＶＨＦ
５Ｃ

5C-2V(E19) 5C-2V(G16)

5C-2V(E19)

情報引込線(PE28)
通信事業者責任施工

情報引込線(PF28)
バルコニー露出配管
通信事業者責任施工

・情報引込線(PF28)
　通信事業者責任施工
・防災行政無線用配線(G28)
　保守管理業者責任施工

構内情報通信網・テレビ共同受信
・映像設備２階平面図（改修前）
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Ｊ
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A3:1/200
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

Ｔ

ＭＶＶＳ

３．５

火災受信機

放送アンプ　ラック型

スピーカ

電話用アウトレットボックス

電話機　

マイク用コンセント

ＡＭＰ

Ｔ Ｔ

４

Ｊ Ｊ

ＳＰ

ＳＰ

ＳＰ

ＳＰ

ＳＰ

ＳＰ スピーカジャック

移動スピーカ入出力パネル

ＭＳ

ＭＳ

ＭＳ 移動スピーカ

スピーカ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

端子台　100P程度

Ｔ

ＭＶＶＳ

ＭＶＶＳ

３．５

３．５

３．５

ＭＡ

凡　例

備　　考

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は

特記無きは配管内配線とする

立上り、引下配管は（）内による

コーナーボックス共

特記無きは配管内配線とする

名　　　　　称記　号

ＥＢＴ０．５－１Ｐ

天井隠ぺい配線

ＩＶ１．２ｘ２

ＭＶＶＳ１．２５－３Ｃ

ＭＶＶＳ１．２５－４Ｃｘ２

ＩＶ３．５ｘ２

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。
 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

  監督職員と協議の上、撤去を行う。

露出配線

天井内配線

ＩＶ１．２ｘ４

ＩＶ３．５ｘ４

ＩＶ３．５ｘ８

1種金属線ぴ　A型

配線立上げ・引下げ

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ２５）

（Ｅ１９）

（Ｅ２５）

（Ｅ３１）

25252

25252

25252

25252

傍記は出力を示す

320W

6極4芯

天井埋込型　ATT付

壁掛型/天井埋込型/天井吊下型

卓上型/壁掛型

壁埋込型/床埋込型

床埋込型

Ｐ

Ｐ

Ｔ

ＡＭＰ

Ｔ

４Ｓ６ ４Ｓ６

ＵＴＰ ＵＴＰ

ＭＡ ＭＡ

Ｔ
Ｔ

ＭＡ

【拡声・音響設備】

ＭＳ ＭＳ

ＡＭＰ

60+60W
ＳＰ×２

ＡＭＰ
ＳＰ

型番：KF650e×2+SB52B×1≒220kg

キャスターパレット1300*700共

【構内交換設備】

【拡声・音響設備】

【構内交換設備】

吊吊

吊

ワイヤレスアンテナ

舞台音響系統図

ＳＰ ＃１４ＡＷＧ×８芯 （Ｅ３９） スピーカマルチケーブル

４Ｓ６ ４Ｓ６ （Ｅ１９）

ＵＴＰ ＵＴＰ－ＣＡＴ５－４Ｐ （Ｅ１９）

スピーカケーブル

ＳＰ

ＳＰ

舞 台

場内放送室

ＳＰ

443

吊

ブザー

３．５

ＭＶＶＳ

３．５

ＭＶＶＳ

ＳＰ

Ｓ
Ｐ

ＳＰ

３．５

吊

ＩＶ１．２ｘ６ （Ｅ２５）
１．６

１．６

１．６

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ２５）

ＩＶ１．６ｘ３

ＩＶ１．６ｘ４

ＩＶ１．６ｘ６

ＵＴＰ

Ｈ
Ｐ

25252

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

25252

Ｐ

Ｐ

Ｐ

ＭＶＶＳ
ＭＶＶＳ０．７５－２Ｃ （Ｅ１９）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞｸﾄW:300　残置

電話引込線（露出）
通信事業者責任施工

Ｊ

ＵＴＰ

Ｍ
Ｖ
ＶＳ

Ｍ
Ｖ

Ｖ
Ｓ

４
Ｓ
６

Ｍ
ＶＶ

Ｓ

Ｔ

吊

吊

４Ｓ６

４Ｓ６
Ｔ

×２

インカム　メインステーションＰＳ

ＩＮ インカム接続端子 壁付

ＩＮ

ＩＮ

ＰＳ

ＲＳ 2chインカム　リモートステーション

Ｐ

屋外設置はSUSWPとする

標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

102×102×44　金属製アウトレットボックス

ブランクプレート

プルボックス

特記無きは配管内配線とする舞台下ピット内配線

ＭＶＶＳ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

ＭＶＶＳ

ＭＶＶＳ

４Ｓ６

火災報知設備にて撤去

IV1.2x2(E19)

MVVS0.75ﾟ-2C(PF16)

MVVS0.75ﾟ-2Cx3(E31)

MVVS0.75ﾟ-2C(PF16)

IV1.2x6(E19)

IV1.2x2(E19)
EBT0.5-1P(E19)

CATV引込線(PE28)
通信事業者責任施工

IV1.2x2(E19)

IV1.2x2(PF16)

IV1.2x2(E19)

IV1.2x2(E19)

IV1.2x4(E19)EBT0.5-1P(E25)

IV1.2x2(E19)

構内交換・拡声・音響設備
１階平面図（改修前）

以降E-200_平面図参照
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諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔
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ＡＭＰ

４Ｓ６

ＵＴＰ ＵＴＰ

４Ｓ６

ＭＡ ＭＡ

電話引込線（壁面露出）
通信事業者責任施工

電話引込線（壁面露出）
通信事業者責任施工

電話引込線（バルコニー露出）
通信事業者責任施工

電話引込線（露出）
通信事業者責任施工

ホール時刻表示盤

ＴＴＴＴ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｐ

MVVS0.75ﾟ-2Cx3(E31)
IV1.2x13(E31)
MVVS0.75ﾟ-2Cx3(E31)

EBT0.5-1P(E19)

IV1.2x2(E19)

IV1.2x2(E19)

IV1.2x2(E19)EBT0.5-1P(E19)

IV1.2x2(E19)

IV1.2x2(E19)

IV1.2x2(E19)

IV1.2x6(E19)

IV1.2x2(E19)

IV1.2x2(E19)

構内交換・拡声・音響設備
２階平面図（改修前）

以降E-200_平面図参照
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A3:1/200
諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
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管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

Ｊ

×２

Ｍ
Ｖ

Ｖ
Ｓ

IV1.2x13(E31)

IV1.2x13(E31)
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構内交換・拡声・音響設備
３階平面図（改修前）
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株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

ＨＩＶ

ＡＰ

ＨＩＶ

標記例　25252：SS250ｘ250ｘ200

凡　例

備　　考

1.特記なき限り、図中の機器・配線等は全て撤去する。ただし下記に従うものとする。

2.撤去に先立ち、現地調査を十分に行い、図面に記載無き項目について支障がある場合は

特記無きは配管内配線とする

屋外設置はSUSWPとする

102×102×44　金属製

特記無きは配管内配線とする

特記無きは配管内配線とする

火災受信機

名　　　　　称記　号

アウトレットボックス

天井隠ぺい配線

ＨＩＶ１．２ｘ２

 ・ 細線の機器・配線は改修工事対象外とする。
 ・ コンクリート打込み配管は、残置とする。

注記

  監督職員と協議の上、撤去を行う。

舞台下ピット内配線

プルボックス

配線立上げ・引下げ

（Ｅ１９）

露出配線

空気管　２ｍｍ

（Ｅ１９）ＨＩＶ１．２ｘ４

傍記は出力を示す

15

20

Ｈ
Ｉ

Ｖ

HIV1.2x12(E31) HIV1.2x12(E31)

Ｐ

ＡＰ

発信機Ｐ

ベル

表示灯

Ｂ

壁面埋込

壁面埋込

壁面埋込

差動式分布型感知器試験箱 壁面埋込

差動式分布型感知器検知部 壁面取付

Ａ
Ｐ

差動式スポット型感知器 ２種　露出

定温式スポット型感知器 １種　露出　防水型

光電式スポット型煙感知器 ２種　露出Ｓ

定温式スポット型感知器 １種　露出

差動式スポット型感知器試験機 壁面取付Ｔ

ＡＰ×２ 空気管　２ｍｍ×２

躯体貫通部以外露出配線とする

躯体貫通部以外露出配線とする
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３
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0
5,

50
0

5,
50
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５

４

１０

７

５

３

Ｐ

Ｈ
Ｉ

Ｖ

ＨＩＶ

Ｈ
Ｉ

Ｖ

ＨＩＶＨＩＶ

Ｈ
Ｉ

Ｖ

ＨＩＶ

ＨＩＶ

ＨＩＶ

ＡＰ

Ａ
Ｐ

ＡＰＡＰ×２（１５）

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｐ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

Ａ
Ｐ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰ

ＡＰ×２

Ａ
Ｐ

×
２

ＡＰ

ＡＰ

Ａ
Ｐ

ＡＰ

８

９

９

Ｓ

Ｓ

Ｈ
Ｉ

Ｖ

ＨＩＶ

ＨＩＶ

Ｈ
Ｉ

Ｖ

Ｈ
Ｉ

Ｖ

ＨＩＶ

Ａ
Ｐ

HIV1.2x6(E25)

ＨＩＶ

ＨＩＶ

HIV1.2x12(E31)

HIV1.2x12(E31)

空気管x2(E19)

空気管x2(E19)

空気管x2(E19)

HIV1.2x4(E19)

HIV1.2x5(E19)

HIV1.2x8(E25)

ＨＩＶ Ｈ
Ｉ

Ｖ

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-232

A3:1/200
火災報知設備２階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ
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４

５
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Ｔ

Ｈ
ＩＶ

Ａ
Ｐ

×
２

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

ＨＩＶ

Ａ
Ｐ

×
２

Ａ
Ｐ

×
２

Ａ
Ｐ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

Ａ
Ｐ

Ｐ
Ｂ

HIV1.2x9(E25)

HIV1.2x5(E19)

HIV1.2x6(E25)

HIV1.2x6(E25)

HIV1.2x6(E25)

HIV1.2x5(E19)

HIV1.2x5(E19)

空気管x2(E19)

HIV1.2x10(E25)

HIV1.2x11(E31)

ＡＰ

Ａ
Ｐ

×
２

ＡＰ

HIV1.2x6(E25)

A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
E-233

A3:1/200
火災報知設備３階平面図（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ



Ｋ２ ７

Ｋ２ ３
Ｋ２ ２

Ｋ２ １

－２ ０ ０

－２ ０ ０

▽法４ ２ 条２ 項による後退線

▽
隣

地
境

界
線

▽道路境界線

▽
任

意
分

割
線

▽任意分割線

▽任意分割線

仮 設 準 備　　1／500

【 ゲート ボール場（ 屋内運動場） 】

【 諏訪市公民館】

A1:1/500株式会社アロー設計

設計共同体
E-234

A3:1/1000
仮設切替ステップ図諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

ハンドホール

記　号

凡　例

名　　　　　称 摘　　　要 備　　考

地中埋設配線

屋外キュービクル　
諏訪公民館用　2面体

引込柱　※建替え 仕様は傍記による

地中埋設標 コンクリート製　既設残置

サイズは傍記による

特記無きは配管内配線とする

H1-9

H1-9

H1-9

H1-9

H1-9

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10-19-250
装柱材・支柱共
AOG:7.2kV 200A 8kA
DGR付
方向性GAB制御箱(鋼板製)共

既存残置　改修期間中は電源供給を行う

6KV CV22ﾟ-3C(FEP65)
既設再利用

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10-19-250
装柱材・支柱共
AOG:7.2kV 200A 8kA
DGR付
方向性GAB制御箱(鋼板製)共

6KV CV22ﾟ-3C(FEP65)
既設再利用

Ｋ２ ７

Ｋ２ ３
Ｋ２ ２

Ｋ２ １

－２ ０ ０

－２ ０ ０

▽法４ ２ 条２ 項による後退線

▽
隣

地
境

界
線

▽道路境界線

▽
任

意
分

割
線

▽任意分割線

▽任意分割線

工事中（仮設工事後）　　1／500

【 ゲート ボール場（ 屋内運動場） 】

【 諏訪市公民館】H1-9

H1-9

Ｋ２ ７

Ｋ２ ３
Ｋ ２ ２

Ｋ２ １

－２ ０ ０

－２ ０ ０

▽法４ ２ 条２ 項による後退線

▽
隣

地
境

界
線

▽道路境界線

▽
任

意
分

割
線

▽任意分割線

▽任意分割線

受　電　後　　1／500

【 ゲート ボール場（ 屋内運動場） 】

【 諏訪市公民館】H1-9

H1-9

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 12-19-350
装柱材・支線材共
PAS:7.2kV 300A SOG付
VT・LA内蔵　方向性
VCT・WHMスペース共

(FEP65)

６
，

５
４

０

【エネルギー棟】
【諏訪市文化センター（工事建物）】【諏訪市文化センター（工事建物）】

【諏訪市文化センター（工事建物）】

2.高圧ケーブルの接続は新設又は既設ハンドホール内で行う。
1.取り外した高圧ケーブルを工事期間中、諏訪市公民館へ送電するための仮設ケーブルとして利用する。

　接続材料は事前に監督職員の承認を得た材料を使用して施工すること。
3.取り外した高圧ケーブルの絶縁性能を事前に確認し、機能的に問題がないことを確認した上で仮設工事に使用すること。
4.仮設工事切替作業によって生じる停電作業は諏訪市公民館と日時を調整の上、運営に支障が生じないよう施工すること。
　電源切替時はPBX、複合防災盤等へ電源供給が可能なように、下記の仮設発電機等を見込む。

仮設工事概要

2.諏訪市公民館への送電は行わない。
1.諏訪市文化センターの受電切替後、仮設高圧ケーブルは撤去処分、諏訪市公民館用のキュービクルは既設残置とする。

諏訪市文化センター受電切替完了後（別途工事）

3.契約名義を諏訪市文化センターへ戻す。
2.工事車両の往来、エネルギー棟の建設工事を考慮し、仮設配線を埋設する。
1.諏訪市公民館への仮設ケーブル敷設ルートを整備する。

3.アスファルト舗装剥取り及び復旧は建築工事、土工事は本工事にて行う。

仮設準備概要

4.電気小売事業者へ名義の変更依頼を行う。
　諏訪市文化センター→諏訪市公民館
5.仮設発電機設置に先立ち、電気主任技術者の選任を行う。

※再　6KV CV38ﾟ-3C(FEP80)

※再　6KV CV38ﾟ-3C(FEP80)

※再　6KV CV38ﾟ-3C(FEP80)
CV3.5ﾟ-3C(FEP30)

発生土埋戻し
ａ

波付硬質ポリエチレン管

埋設表示シート

ａ/3

ａ：管上600mm以上

保護砂（管下50mm）

地中埋設配管参考断面図

H2-9

※再　6KV CV22ﾟ-3C(FEP65)

H2-9

仮設地中配管(FEP65)

6KV CV22ﾟ-3C(FEP65)
不足分ケーブル

6KV CV22ﾟ-3C(FEP65)
不足分ケーブル

H2-9

H2-9

仮設地中配管(FEP80)

※再　6KV CV38ﾟ-3C(FEP80)

高圧ケーブル接続

※再　6KV CV22ﾟ-3C(FEP65)

高圧ケーブル接続

高圧ケーブル接続

H2-9

H2-9

(FEP80)
配線のみ撤去

(FEP65)
配線のみ撤去

(FEP65)
配線のみ撤去

以降E-120参照

以降E-120参照

H2-9H2-9 H2-9

5.電源切替後の上記仮設物撤去を行う。（仮設高圧ケーブルは改修工事（別途工事）にて撤去するため、残置とすること。）



株式会社アロー設計

株式会社三友ファシリティーズデザイン

設計共同体

諏訪市文化センター大規模改修工事　機械設備工事

令和７年　　２月

図面名称図面番号

Ｍ－０ ２

Ｍ－０ ０

縮　 尺

図示

―

Ｍ－０ １

表紙・図面リスト

特記仕様書

配置・案内図・計画概要

―

Ｍ－０ ５
―機械設備　撤去凡例

1/100

1/100

1/50

1/100

1/100

―

1/100

―空気調和設備　機器表１（改修前）

空気調和設備　機器表２（改修前）

空調設備　１階平面図（改修前）

空調設備　２階平面図（改修前）

空調設備　３階平面図（改修前）

空調設備　機械室詳細図（改修前）

床暖房設備　１階平面図（改修前）

Ｍ－３ １

Ｍ－３ ２

Ｍ－３ ３

Ｍ－３ ４

Ｍ－３ ５

Ｍ－３ ６

Ｍ－３ ８

Ｍ－３ ７

空調設備　Ｒ階平面図（改修前）

1/500

1/100

1/100

給排水衛生設備　機器用・器具表（改修前）

給排水衛生設備　屋外平面図（改修前）

給排水衛生設備　１階平面図（改修前）

給排水衛生設備　２階平面図（改修前）

給排水衛生設備　３階平面図（改修前）

給排水衛生設備　２階便所・浴室詳細図（改修前）

Ｍ－５ ７

1/100

Ｍ－５ ６

Ｍ－５ ９

給排水衛生設備　１階便所詳細図（改修前）

Ｍ－５ ８

Ｍ－６ ０

Ｍ－６ １

Ｍ－５ ５

1/100

1/30

1/50

Ｍ－７ ５

自動制御設備　２階平面図（改修前）Ｍ－７ ６

自動制御設備　１階平面図（改修前） 1/100

1/100

図　 面　 リ 　 ス　 ト



・バルクタンク980ｋｇ

（本管から敷地までの引 込工事は別途工事となり

改 修 乙 類

エネルギー棟 新 築 S 地 上 1階

エネルギー棟

株 式会社　ア ロー設計　 小松　高志

G L - 6 0 0 G L - 4 0 0

○   浄　化   槽　 設   　  備

●一式

●　　　撤　　　　去

○　厨　房　機　器　設　備

○　給　　  油　　設　　  備

●　消  　　火　　設　　  備

●　ガ　　  ス　　設　 　備

●一式

●一式

工　　　　　　事　　　　　　内　　　　　　　容

３．工　事　種　目（●印を 付けたものを適用する）

●一式

●一式

●改修一式

●改修一式

●改修一式

●改修一式

●改修一式

●改修一式

●改修一式

●改修一式

●改修一式

●改修一式

●改修一式

●　給　　  湯　　設  　　備

●　排　  　水　　設　　  備

●　給　  　水　　設  　　備

●　衛　生　器　具　設　備

●　自　動　制　御　設　備

●　排　　  煙　　設  　　備

●　換　　  気　　設  　　備

●　暖　　  房　　設  　　備

○　冷　  暖  　房 　設 　備

●　空　気　調　和　設　備

工 事  種  目

建　物　別

文化センター

１　提出書類等目録 ７　官公署届出書類等

８　工具・予備品等

10　試運転用油 等（　　　　）の納品書写

項

共

一

般

通

事

４　工事施工関係書類

５　工事完成資料

６　保守管理資料

９　引渡書

●

注 )完成図面の種類 は、設計図面に準じて作成すること。

Ⅰ．工　事　概　要

２．建　物　概　要

１．工　事　場　所

建　物　名　称 工事種別 　構　造 　階　　数 延床面積 (㎡) 消防法施行令
別表第一

耐震分類 備　　　考

●

●

消設

火備

給設

湯備

○
　
　
　

　
器
設
備

ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　　・１０Ｋ　（図示部分））

・ ＨＢ－１Ａ　　・ＨＢ－１Ｂ　　・　

・標準図　施工４、５（・ (a)　 ・ (b)　・ (c)）による。

１  屋  内  消  火  栓  箱

２  建物導入部配管

１  充  て  ん 容  器

２  集  　合  　装  　置

３  転  倒  防 止  等

４  メ　  ー　  タ　  ー

５  ガス漏れ警報器

６  引  込  負 担  金

７  電　気　防　食

・別途（・ 50kg　・　　　　）

・親メーター（・貸与品　・　　　　）　・子メーター（ ・買取り　・　　　　）　

・ 要（・別途工事　・本工事）　・不要

・要　・不要

・本 工事（図示による）　・別途工事

８  建物導入部配管 ・標準図　施工４、５（・ (a)　 ・ (b)　・ (c)）による。

　
厨
房
機

10 ピストンダンパー

11 弁  　　　　　　類

12 温　　  度  　　計

13 圧　　  力  　　計

復帰 方式（・遠隔　・　　　　　）

ＪＩＳ又はＪＶ（・５Ｋ　　・１０Ｋ（図示部分））

取付部は図示による。

取付部は図示による。

14 瞬　間　流　量　計 コ ック付とし、形式及び取付部は図示による。

15 油  面  制  御  装  置 制御盤には（・給油ポンプ制御　・満油警報　・遠隔警報 　・電磁弁制御　・返油ポンプ制御

・減油警報　・　　　　　）の端子を設ける。なお、フ ロートスイッチ部と制御盤間の配管配線

は製造者の標準仕様とする。

１  ダ　　  ク  　　ト ・ 低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト

・ アングルフランジ工法　　・スパイラルダクト

・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライドオ ンフランジ工法）

・厨房・浴室系統の排気用ダクトの水抜き（・要　　・不要）

・厨房系統の長方形排気用ダクトの板厚は、標準仕様書よ り 1ランク厚いものを使用する。

設

気

換

●

備

取付位置は図示による。２  風  量  測 定  口

・ 浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統　・　

自家発用換気ダクトが自家発室外を通過する場合の耐火措置 は図示による。

空気調和設備の該当項目による。５  チ  ャ  ン バ  ー

６  耐　  火  　措  　置

４  排気ダクトのシール

３  ダ  　ン  　パ  　ー 空気調和設備の該当項目による。

１  ダ　　  ク  　　ト

２  排  煙  口  の  形  式

３  排煙口手動開放装置

（開放及び復帰方式）

・亜鉛鉄板　・　

図示による

・ワイヤー式　　・電気式（遠隔操作　　・不要　・要）　

４  排  煙  風  量  測  定

●
排
煙
設
備

●

衛

生

器

具

設

備

・有り　　・無し

図示による

１  中央監視制御装置

２  中央監視制御装置

３  電気計装工事の配線

　  の  構  成  ・  機  能

天井内隠蔽の配線は図面に特記のない限りケーブル配線とする 。

屋外・屋内露出の電線は図面に特記のない限り金属管配線とす る。
制備

動設

自御

●

１  大  便  器  洗  浄  弁

２  大便器ロータンク

３  温水洗浄式便座

・バキュームブレーカー　・不凍結装置付　・低圧フラ ッシュバルブ（　　　　　　　　　　）

・水抜き装置付

・不凍結装置付・感知小便器一体型フラッシュ方式・個 別感知フラッシュ方式（・埋込　・露出）

●

給

水

設

備

●

排設

水備

１  量　　  水  　　器

２  量　  水  　器  　桝

３  弁  　　　　　　類

・親メーター（・貸与品　・　　　　）　・子メーター（・ 買取り　・　　　　）

・水道事業者指定品（・貸与品　・買取り）　・標準図ＭＣ形

ＪＩＳ又はＪＶ　・水道直結部分（・１０Ｋ　・　　　 ）　・その他の部分（・５Ｋ　・　　　）

洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより１ サイズアップとする。

屋内　・ 65Ａ以下は 1/50、 75Ａ以上は 1/100以上　　屋外　・ 1/100以上　・　

図示の箇所に取付ける。

桝 のコンクリート部は工場製品としてもよい。４  ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝、ため桝

３  満  水  試  験  継  手

２  排　  水  　勾  　配

１  洗面器等の排水管

４  引  込  納  付  金  等

５  給　  水  　勾  　配

６  建物導入部配管

・ 要（・本工事　・別途工事）　・不要

・ 不凍栓の二次側は水抜きが確実にできること。

・標準図　施工４、５（・ (a)　 ・ (b)　・ (c)）による。

（管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず管理者の 立会いを要する。）

工事しゅん工後３ヶ月、 12ヶ月に点検をして、その結果を 書面で施設課長あて報告する。

１  しゅん工時提出物

２  定　  期　  報　  告

●

ガ

ス

設

備

１  弁　　　　　　  類

３  電　  子  　納  　品 別添「建築工事における電子納品特記仕様書 (試行用 )」による 。

　（長野県公式ホームページ (電子入札システム )に掲載される、当該入札公告の添付図書）

「建築設備定期検査業務基準書平成 20年度版」（ (財 )日 本建築設備昇降機センター）の排煙風量

の検査方法に準ずる。

使用する電線類はＥＭ電線とし、規格は標準仕様書第４ 編表１．５．１　表４．１．１１の使用

電 線類の規格による。（機器、盤類は除く）

４  特別管理産業廃棄物

　  管   理   責   任   者

特別管理産業廃棄物の処理に当たっては、廃棄物処理法 に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を

選任する。

そ

の

他

●

 本 工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所 要の品質及び性能を有するも

 のとし、次の 1)から 5)を満たすものとする。

なお、ホルムアルデヒドを 発散しないものとは、発散量が規制対象外のものを、ホルムアル デヒ

ドの発散量が極めて少ない ものとは、発散量が第３種のものをいい、原則として規制対象外 のも

のを使用するものとするが 、該当する材料等が無い場合は第３種のものを使用するものとす る。

ド、その他の木質建材、ユ リア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散し ない

か、発散が極めて少ないものとする。

2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレ ンを発散しないか、発散が極めて少ない

ものとする。

4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル ベンゼンを発散しないか、発散が極めて

少ないものとする。

5)上記 1)、 3)、 4)の建築材料等を使用して作られた家具、 書架、実験台、その他什器等は、ホルム

アルデヒドを発散しないか、発散 が極めて少ないものとする。

1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単 板積層材、ＭＤＦ，パーティクルボー

　  建　築　材　料　等

①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

③下記表示のあるJAS規格品

ａ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ 接着剤等不使用

ｃ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

ｄ ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

ｅ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

ｆ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

①JIS及びJASの F☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品

下記の物質を材料及び製造工程に使用されていないこと 。

飲料水管系に使用されているペーストシール剤 は、室内汚染に係る揮発性化合物に指定されている

　ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエ ン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

　パラジクロロベンゼン、テトラデカン、クロル ピリオス、フェノブカルブ、ダイアジノン

　フタル酸ジーｎーブチル、フタル酸ジー 2ーエチルヘキシル

・監督員が指示する構内の場所に敷ならし　　 ・構内指定場所にたい積　　・構外搬出適切処理

根切中の山留め　・有（　　　　　　　）　・無

工事に先立ち手引き第２編による廃棄物等処理計画書を監督職員に提出し、しゅん工時には廃棄物等処理報告書を

(1)引渡しを要 するもの　　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　）

作成し提出する。

(2)引渡しを要する もの以外は構外搬出し関係法令により適切に処理すること。

(3)特別管理産 業廃棄物　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

(4)再利用又は 再生資源化を図るもの　（ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ､ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ､木くず ､金属くず ､塩ビ管 ､　　　  ）

・設けない　・設ける

この工事に必要な工事用電力、用水、諸手続きなど の費用は請負者の負担とする。

・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使 用できる。　・本工事で負担する。

電気保安技術者を設置する。

・配管 (１．２ )　・冷凍空気調和機器 (１．２ )　 ・熱絶縁 (１．２ )　　・建築板金 (１．２ )

資材の保管は必ず屋根をかけ地上 30cm以上の架台に乗せ る。

標準仕様書第１編１．７．４によるほか、バル ブ類等は必要に応じて合成樹脂製名札をステンレ

込み程度）を設ける。大きさは、約　　　　㎡とする。

機器等の取り扱い方法及び重要な定期点検項目 等を書いた取扱説明板（アクリル樹脂製、文字彫

ス線等で取付ける。

・風量調整　・水量調整　・室内外空気の温湿度測定 　・騒音測定

　飲料水の水質の測定は厚生労働大臣登録水質検査機 関とする。

(2)電動機出力、 燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

(1)機器類の能力、容量 等は、表示された数値以上とする。

機器、配管、風道等は耐震を考慮し堅固にすえ付け 、取付又は支持を行う。

耐震措置の計算及び施工方法は、次に掲げる事項 以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針

　・給水装置・排水装置・換気機器・空調機器・ 防災設備・監視制御設備・危険物貯蔵装置

　　　　　重要機器とは下記に示すものをいう。

　・火を使用する設備・避難経路上に設置する機器 ・　　　　　　・　　

　　　　　　２～６階建以下の場合は最上階、７～ ９階建の場合は上層２階

　　　３．上層階の定義は次による。

　　　２．〈　　〉内の数値は水槽類に適用する。

(1)設計用水平 地震力は、機器の重量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあ っては有効重量 )

(2)設計用鉛直 地震力は、設計用水平地震力の 1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

・  内部仮設足 場等（・　　　種　・　　　種）　・外部仮設足場等（・　　　 種　・　　　　種）

規　制　対　象　外

ホルムアルデヒドの発散量

第　三　種

該　当　す　る　建　築　材　料

使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明 資料提出の省略について記載した調書を作成し、

監督職員の承諾を受ける。

機械設備工事

（注）１．（　　）内の数値は防振支持の機器の場合 に適用する。

設　置　場　所

上層階、屋上及び塔屋

中　間　階

地下階、一階

　に、次に示す地域係数及び設計用標準水平震 度を乗じたものとする。地域係数は 1.0とする。

耐　震　安　全　性　の　分　類

・特定の施設（・甲類　・乙類） ・一般の施設（乙類）

２．０

（２．０）

〈２．０〉

（２．０）

１．５

（１．５）

〈１．５〉

１．０

（１．０）

１．５

〈１．５〉

（２．０）

１．５

〈１．５〉

１．０

（１．５）

〈１．０〉

１．０

（１．５）

〈１．０〉

１．０

（１．５）

〈１．０〉

０．６

（１．０）

０．６

（１．０）

０．６

（１．０）

〈０．６〉

０．４

（０．６）

一般機器 重要機器 一般機器重要機器

〈１．５〉 〈１．０〉 〈１．０〉 〈０．６〉

２  使用材料発注先調書

３  施工条件明示項目

４  化学物質を発散する

５  ペーストシール剤

６  電気保安技術者

８  監  督 員  事  務  所

９  工事用電力･用水等

10 足場・さん橋類

11 資  材  の  保  管

12 建　設　発　生　土

13 埋め戻し土・盛土

14 山  　留  　養  　生

15 発   生   材   処   理

16 文  字  入  名  札  等

17 取  扱  説  明  板

18 総　  合  　調  　整

19 容  量  等  の  表  示

20 耐　  震  　措  　置

標準 仕様書によるほか別表 -2による。１  設  計  温 湿  度

２  居  室 騒  音  限  界 下表によるほか、耳ざわり音がないよう機種選定および ダクト消音対策を行う。

外　　　気
屋　　　　　　　　　内

一　般　系　統

夏　季

冬　季

温度(DB) 湿度 (RH)

34.7℃

温度 (DB) 湿度(RH) 温度 (DB) 温度(DB) 湿度 (RH)

72％-5.8℃

湿度 (RH)

46％ 25℃

成行き22℃

成行き

22℃ 40％

25℃ 40％ -℃

成行き10℃

-％

室　　　　　　　　名 Ａ　特　性　 (ｄＢ ) Ｎ　　Ｃ　　値

３  煤  煙  濃 度  計

４  ばいじん量測定口

５  煙　　　　　　 道

６  ダ　　  ク  　　ト

・設ける　　・　

・設ける（測定口は 80φとする）　・　

・低圧ダクト　・高圧１ダクト　・高圧２ダクト

・アングルフランジ工法　　・スパイラルダクト

・コーナーボルト工法（・共板フランジ工法　・スライ ドオンフランジ工法）

取付部は図示による。７  風  量  測 定  口

８  チ  ャ  ン バ  ー

備

○

冷

暖

房

設

備

○

暖

房

設

備

●

空

気

調

和

設

復帰方式（・遠隔　・　　　　　　　　）

定格入力は、ＤＣ 24Ｖ、 0.7Ａ 以下とする。

９  防煙ダ  ン  パ  ー

(1)内貼りを施すチャンバー の表示寸法は外法を示す。

(2)空気調和機、温 風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及 び風道系で消

　  音内貼りしたチャン バーには点検口を設け、点検口の大きさは図示による。

 　工する。

(3)外壁に面するガ ラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは、雨水の滞留の ないように施

伸縮継手、掃除口及びばい煙量測定口の位置は図示による。 　

（別表 -1）品質及び性能を有することの証明とな る資料を提出する機材等

11　その他 監督職員の指示によるもの又は特記によるもの

・（社）公共建築協会による「建築材料 ・設備機材等品質性能評価事業」における評価対象となる機械設 備機材等

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・その他監督職 員の指示によるもの

７  技  能 士  の  適  用

公共建築工事積算基準の解説 (設備工事編 )の「執務並行 改修」 排水管を除く管には、埋設表示用テープを設置する。

は埋設標示ピンとする。また、施工上生じた分岐、曲 がりの箇所についても同様とする。

26 管  の  埋  設  表  示 図示された屋外埋設管の分岐及び曲がりの箇所には 、コンクリート製標柱を埋め込む。舗装部分

   非  破  壊  検  査

27 溶　  接  　部  　の

抜取率　　　・標準仕様書による　　・　

区　　　　分

倉庫・書庫

居室・廊下など

屋外露出、多湿箇所

（　　　　　　　）

・カラー亜 鉛鉄板　　　　　　・　

・ステンレス鋼板　　　　　　・ ガルバリウム鋼板　

・アルミガ ラスクロス　　　　・　

・アルミガ ラスクロス　　　　・　

区　　　　分 保　　　　温　　　　外　　　　装

倉庫・書庫

屋外露出、多湿箇所 ・ステンレス鋼板　　　　　　・ ガルバリウム鋼板　

・アルミガ ラスクロス　　　　・　

・アルミガ ラスクロス　　　　・　

居室・廊下など

機械室

機械室

保　　　　温　　　　外　　　　装

（　　　　　　　）

   消  音  内  貼  り

既存のコンクリート床及び壁の配管貫通部の穴明け は原則としてダイヤモンドカッターによる。

給水管、給湯管、冷温水管等の管、バルブ（グラン ド部を含む）、フランジ、可とう継手及び空

調ダクトのフランジは、建物内外共保温する。なお、 保温端部はシーリング処理を行う。

各配管の保温厚で標準仕様書中厚 30mm未満の箇所は すべて厚 30mm以上とする。ただし、排水管は

除く。

・換気ダクトの保温要（保温厚 25mm）　　　　　・範囲 は図示による　・　

・外気取入れダクトの保温要（保温厚 25mm）　　・範囲 は図示による　・　

・排気ダクトの保温要（保温厚 25mm）　　　　　・範囲 は図示による　・　

・還りダクトの保温要（保温厚 25mm）　　　　　・範囲 は図示による　・　

・膨張タンクよりボイラーへの補給水管の保温は膨張管の 項による。

・建物内の空気抜き管の保温は膨張管の項による。

・空気調和機、ファンコイルユニット、冷水及び冷 温水のドレーン管の保温は排水管の項による。

・全熱交換器用ダクトの保温要（保温厚 25mm）　・範囲 は図示による　・　

保温種別は下記による

　ダクト　　　　　　　　　　　・イ（・１号　・２号） 　　・ロ

　冷温水、冷水、温水、蒸気管　・イ　　　　　　　　　 　　・ロ

　機器　　　　　　　　　　　　・イ　　　　　　　　　 　　・ロ

　排水管　　　　　　　　　　　・ロ　　　　　　　　　 　　・　

・排水管でピット内、共同溝内及び最下階の床下の下記 の部分は保温する。

　なお仕様はｄ (ハ )とする。

　（・排水トラップ　・鉛管　・鋼管類　・ビニー ル管　・ドレーン管　・　　　　　　　　）

・消火管で下記の部分は保温する。なお仕様は給水管の項 による。

　（・屋内消火管　・水抜きできない管　・スプリ ンクラー配管　・　　　　　　　　　　　）

・圧力タンク、膨脹水槽、各種呼水槽等鋼板製水槽 は保温する。なお仕様は各機器の項に準ずる。

・大便器は保温する。

・共同溝の保温種別　（・ピット内に準ずる　・　　　　 　　　　　　）

　給水管　　　　　　　　　　　・ハ　　　　　　　 　　　　・ロ（凍結防止帯巻部分）　

　給湯管　　　　　　　　　　　・イ　　　　　　　　　 　　・ロ

・ダクトの保温外装は下表による。

　  振  動 絶  縁  効  率

検査の種類　・ＲＴ　　 ・ＰＴ又はＭＴ

下記の金属電線管は塗装を行う。

・屋外露出　　　　　・（　　　　　）の屋内露出

下記の保温を行わない亜鉛メッキを施したダクト及び配 管は塗装を行わない。

振 動  絶  縁  効 率基　　　　　　礎機　　　　　器

空  調  用 ポ  ン  プ  及び

ボイラー給水用ポンプ

遠  　心  　送  　風  　機 ・  標準基礎　　・ 防振基礎

・  標準基礎　　・ 防振基礎

・  標準基礎　　・ 防振基礎

・  80％以上　・　

・  80％以上　・　

・  　％以上　・　

小形給水ポンプユニット

揚  水  用 ポ  ン  プ  及び

・別図による。

・倉庫　　　　・　

・配管の保温外装は下表による。（配管には、冷媒管は除 く。）

28 塗  　　　　　　装

29 機器の基礎  及び

30 電　　　線　　　類

31  は　　  つ 　　り

32 保　  温  　及  　び

・ガルバ リウム鋼板　　　　　　・保温化粧ケース

保　　　　温　　　　外　　　　装区　　　　分

屋　内　露　出

屋　外　露　出

(2)新設配管は、既設配管の接 続前に試験を行う。

・各種機器について図示電気ヒーター等の防凍対策 を行う。（　　　　　　　　　　　　　　）

・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、 温水管、ドレーン管、消火管、排水管、

弁類）は防凍保温を行い、厚さは管径 25mm以下のも のは 50mm、管径 32mm以上のものは 40mmとする。

・屋外露出部（給水管、冷温水管、膨脹管、冷水管、 温水管、ドレーン管、消火管、排水管、

配管、ダクト、器具据え付けにともなうスリーブ、 枠入れは本工事とし、他は工事区分表による。

弁類）は電気ヒーター等の防凍対策を行う。なお、保温 厚は３２に準じる。

保険等の各種措置については、別添「特記仕様書 (共通事項 )」による。

　（長野県公式ホームページ (電子入札システム )に掲載される、当該入札公告の添付図書）

(1)各種配管の試験は、新設配 管に適用する。

・冷媒管の保温の外装は下表による。なお保温化粧ケー スの材質は図示による。

33  防　 凍  　保  　温

34  試   　　　  　験

35　他工事との取合い

36　そ　　の　　他

検査対象　　・配管　　　・煙道　　　・　　　　　　・　

かって下り勾配とする。

給水、給湯、消火、冷温水、冷却水管は、図示 による水抜きが確実にできるよう水抜き位置に向

吊金物は亜鉛メッキ又はステンレス鋼製とする

する。また、コンクリート土間下配管は、鋼棒等に より沈下防止措置をする。

コンクリート内の鋼管、鉛管及び塩ビ管につい ては、プラスチックテープを 1/2重 ね１回巻きと

22 吊　　  金  　　物

23 配　  管  　勾  　配

24 管　  の　  保　  護

土中埋設管（排水含む）は、管の上下をサンドクッ ション厚 100mmで保護する。

給水管、消火管の埋設深さは　　　　　 mmとす る。又、ガス管の埋設深さは　　　　　 mmとする。

25 管　  の  　埋  　設

21 あと施工アンカー

・施工士の適 用（第１種、第２種）あと施工アンカー施工士による。

確認試験は、 ・性能確認試験 (　　本）・施工後確認試験 (　　本 )を確認強度   　 kNにて 行う。

※(社)日本建築あと施工アンカー協会認定資格
※

・保温化粧ケース

・　　　　 　　　　　　　　　・　

２　完成図（原図・製本・ CADデータ）

３　設計図（原図・ CADデータ）

・飲料水の水質の測定（・水質基準検査 11項目 (一般細菌 ､大腸菌 ､硝酸態窒素及 び亜硝酸態窒素 ､

亜硝酸態窒素、塩化物 ｲｵﾝ､有機物等 (TOC)､pH､味 ､臭 気 ､色度 ､濁度）　・トルエン）

２０１４年版」（国土交通省国土技術政策総合 研究所・独立行政法人建築研究所監修）による。

・根切中の良質土（ただし管の周囲は山砂又は川砂） 　・山砂の類

改修工事標準仕様書第２編第５章による。

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編１．５．１ 、表４．１．１１による。

標準仕様書第２編によるほか下記による。

温風乾燥機能（・有　・無）　擬音装置（・有　・無）　リ モコン（・有　・無）

４  小  便  器  洗  浄  弁

・取付箇所（・大便器　・小便器　・　　　　）材質（・陶 器製　・　　　　）

・ 設ける（ピット内は除く）　　・設けない

・止水栓付　

１  シ　  ス  　テ  　ム

２  機  器  の 寸  法 概略寸法とする

・ドライシステム　　・　

・標 準図　施工 72による　　本組。

・ 標準図　施工 73（・ (a)　・ (b)）による

・改修工事標準仕様書第１編 2.2.1によるほか下記による。

５  水　　　　　　  栓

６ 洗　  　面  　　器

７  標　　  記  　　板

８  大便器耐火カバー

加熱 方式（・貯湯式　・瞬間式）　

方　法　及　び　種　別 設　　　　　　備　　　　　　概　　　　　　要

空　　　調　　　方　　　式

冷　　暖　　房　　方　　式

暖　　　房　　　方　　　式

換　　　気　　　方　　　式

給　　　水　　　方　　　式

排　　　水　　　方　　　式

消　火　設　備　の　種　別

ガ　　ス　　の　　種　　別

・ガスヒートポンプパッケージエアコン ・パッケージエアコン・単一ダクト

・ ・ ・ 

・温風暖房 ・温水床暖房 ・ＦＦ暖房

・ 

・ 

・局所換気 ・ ・ ・ 

・水道直結式　　　・加圧式　　　　　・高置 タンク式（・上水　・井水）

・建物内汚 水、雑排水（・分流　・合流）

・建物外汚水、雑排水（・分流　・合流）

・屋内消火栓設備 ・消火器 ・湿式スプリンクラー設備 ・開放型スプリンクラー設備

４．設　備　概　要（○印を 付けたものを適用する）

・液化石油ガス（発熱量  100,000 KJ/Nm ）

・都 市ガ ス　 13A　（発 熱量 　　 4,500　 KJ/Nm、 供給 事業者 名： 諏訪 瓦斯 株式会 社）
3

3

放流先　　　　・公共下水　　　・　

浄化槽　（・合併　・単独　）

　  版）」（以下、「標準図」という。）による。

(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場 合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用し 、下記の

　  工事仕様は適用しない。

１．共　通　仕　様

(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は 、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（ 機械設備

　　　　　　対　象　部　分：

主任担当 技術者 担当技術者

意 匠担当

株 式会社　ア ロー設計　 三浦　実千 代

電 気設備担当

株式 会社三友フ ァシリテ ィーズデザ イン

機 械設備担当

株式会社 　アロー設 計 藤森　和敏

設 計事務所名 管理技術者

Ⅲ．工　事　仕　様

Ⅱ．管　理　技　術　者　等　

・節水固定コマ　（・寒冷地水栓（参考型番  KTL-10 ）　・　　　　　　　　　　　　　　　）

　  工事編）（令和 4年版）」（以下、「標準仕様書」という。）、「公共建築改 修工事標準仕様書（機械設備工事編）（

　  令和 4年版） 」（以下、「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工 事標準図（機械設備工事編）（令和 4年

５．指　定　部　 分　　・無　　　　　　・有　（指定部分しゅん工期限　令和　  　年　　  月　　  日）

○

２．特　記　仕　様

　 (1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いた ものを適用する。

　 (2)特記事項のうち選択する事項は・印の付いたも のを適用し、・印の付いたものは適用しない。

章 項　　　　　目 特　　　　　　 　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項

１  機  　　材　　　等

    督職員の承諾を受ける。

 　  る。ただし、製造業者等が 記載されている場合は同等以上のものとする場合は、あらかじめ監

(1) 本工事に使用する材料・機 材等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを使用 す

 　  証明となる資料又は外部機 関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出し

    監督職員の承諾を受ける。

   1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

 　 2)生 産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

 　 3)安定的 な供給が可能であること。

 　 4)法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許 を取得していること。

 　 5)製 造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

(2) 別表 -1に示す材料・機材等 の製造業者等は次の 1)から 6)すべての事項を満たすものとし、こ の

 　 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。なお、シ ステムとして機能するものにあって

 　 　は、システムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられ ていること。

（別表 -2）しゅん工時提出物（○印を付 けたものを提出する。作成方法は「長野県営繕工事の手引き」によ る。）

3)接着剤はフタル酸ジーｎーブチル及びフタル酸ジー２ー エチルヘキシルを含有しない難揮発性の

可塑剤を使用し、ホルムア ルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか 、

発散が極めて少ないものとする。

地上３階R C 3 6 8 5 . 1 4 （１）項ロ

諏訪市文化センター大規模改修工事

諏訪市文化センター

長野県諏訪市湖岸通り五丁目１２番１８号

構 造担当

須田 　潔 峰村 　嘉基株式会 社三友ファ シリティー ズデザイ ン

鳥井　 清司株式 会社三友フ ァシリテ ィーズデザ イン 本藤 　利文株式会 社三友ファ シリティー ズデザイ ン

（１５）項 乙 類1 5 3 . 8 5

●一式

●一式

●一式

●一式

便　所　系　統客　席　系　統

新設

株 式会社　コ ストプラン ニング　保科 　進

積 算担当

0 . 2 5

全 て

外 壁よ り 1ｍ

全 て

全 て

費用は㈱諏訪瓦斯が負担す る。）

百瀬 　新株式会 社三友ファ シリティー ズデザイ ン

株式会 社三友ファ シリティー ズデザイ ン 宮入 　秀平

客　席 ２５（参考値）

ホワイエ ３５（参考値）

管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ

株式会社アロー設計 A1:-
M-01

A3:-
機械設備　特記仕様書株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志

諏訪市文化センター大規模改修工事
設計共同体



　（電源自立型空調機・避難所を想定した容量の受水槽方式・ガス切替装置）

・災害時に避難所として対応可能（２４時間）な設備の新設

　（単一ダクト方式・個別方式の空調設備・床暖房設備・換気設備・給排水衛生設備）

【新設】

・機能向上のための設備の新設

　（スプリンクラー設備・屋内消火栓設備・消火器・換気設備・排煙設備）

・現行法に適合するための設備の新設

・客席部の音響や静寂性を重視し、消音・防振等に努めること

・屋外の既存植栽は可能な限り残し、撤去する場合は建築工事とする

・文化財としての意匠性を保つよう、破壊・損傷に十分注意すること

〔工事における留意点〕

　客席部の目標NC値はNC-25とすること

・環境への配慮を十分行うこと

・冬場の凍結が懸念されるため、空調冷温水系統・床暖房系統、湿式スプリンクラー・開放型スプリンクラーには

　不凍液を使用すること

上諏訪駅

諏訪市文化センター

JR

諏訪市公民館

案内図　No scale

・諏訪赤十字病院

諏訪湖

下諏訪駅至

茅野駅至

〔計画概要〕

　ホワイエ系統（ＧＨＰ-１）　　　　　　：
　ＰＡ－１制御盤を操作後、各系統の自立運転スイッチをＯＮにし、空調を行う。

　１階第１集会室・事務室系統（ＡＣＰ-４）：発電機（電気設備工事）からの電源供給により空調を行う。

※避難所利用対象室（ホワイエ・第１集会室、事務室、ホール周り・第２集会室、第３集会室、ホール）

◆断水時

　揺れを感知し受水槽に設置した緊急遮断弁が閉まる（自動）ことにより、受水槽内の水の確保が可能。受水槽に直接取付の水栓

　安全確認後、緊急遮断弁を復旧（手動）させ、トイレ等各所で使用可能。（ポンプ及び衛生器具電源は発電機より電源供給）

　停電時・ポンプ故障時を考慮し、上水道本管から直結系統を２階給湯室の水栓で使用できる計画とする。

　から水の供給可能。

環境負荷に考慮し、省エネルギー性能を有した設備機器の新設を行う。

本体建物である文化財を保存活用可能な設備類の改修を行う。

災害時の避難所としての機能を兼ね備えた設備の新設を行う。

エネルギー棟を新設（建築工事）し、新設機器類の配置を行い、メンテナンス性の向上を図る。

・撤去及び新設に必要な既存建築物の解体は必要最小限とし、躯体等（床・壁含む）の解体が伴うものは原則残置とする

・撤去可能な設備機器及び配管・ダクト類の撤去

【撤去】

諏訪市文化センター（旧北澤会館）の既存設備機器・配管等の経年劣化のため安全性及び機能向上を目指し、設備類を全て改修を行う。

〔災害時の対応手順〕

◆停電時の空調運用方法

　ホワイエ系統（ＧＨＰ-１）：屋外機械置場にある自立運転スイッチ（ＧＨＰ-１用）をＯＮにし、都市ガスを使用し空調を行う。

　２階第２・第３集会室系統（ＧＨＰ-２）：屋外機械置場にある自立運転スイッチ（ＧＨＰ-２用）をＯＮにし、都市ガスを使用し

　空調を行う。

　１階第１集会室・事務室系統（ＡＣＰ-４）：発電機（電気設備工事）からの電源供給により空調を行う。

　２階第２・第３集会室系統（ＧＨＰ-２）：

◆停電・都市ガス供給停止時の空調運用方法

◆都市ガス供給停止時の空調運用方法

　２階第２・第３集会室系統（ＧＨＰ-２）：同上

　ホワイエ系統（ＧＨＰ-１）：屋外機械置場にあるＰＡ－１制御盤を操作し、都市ガスからＬＰガスに切替え、空調を行う。

・給水管の撤去は工事中も諏訪市公民館・ゲートボール場への供給を可能にするため、新設配管設置後に切替てから撤去を行う

〔現行法により追加必要となる設備〕

【機械排煙設備】

・始動方法

　火災時に対象エリアの手動開放装置のボタンを押すことにより、排煙口が開き、排煙口と連動で排煙機が作動する。

　また自動火災報知設備からの信号と連動し排煙口が開く計画とする。

・設置理由

　建築基準法施行令126条の2より、特殊建築物（集会所）で延床面積が500ｍ2を超える建物に該当するため設置する。

　排煙設備設置の対象は建物全体となるが、各室や廊下は100ｍ2以内に防煙区画を行い、免除とする。

　上記より100m2以内に防煙区画が困難であり、自然排煙設備を設けられないため 

【湿式スプリンクラー設備】

　建築基準法による特殊建築物の内装制限緩和のためスプリンクラー設備を設置する。

　設置場所は既存内装の維持のために内装の改修が困難なホワイエ・客席部分が対象となる。

・始動方法

・設置理由

　通常警戒時は配管内に充水し警戒を行う。

　火災時に自動火災報知設備からの信号により一斉開放弁が開き放水を行う。

　スプリンクラーポンプは放水時、配管内の圧力の減圧を感知し起動する。

・設置理由

　建築基準法による特殊建築物の内装制限緩和のためスプリンクラー設備を設置する。

　舞台には開放型スプリンクラーとしている。

・始動方法

　通常警戒時は一斉開放弁の一次側まで充水し警戒を行う。

　または手動開放弁、操作盤（事務室設置）により放水を行う。

　火災時にスプリンクラーヘッドが熱を感知（ヒューズが溶ける）し、放水を行う。

　スプリンクラーポンプは放水時、配管内の圧力の減圧を感知し起動する。

　排煙設備が必要となる室はホワイエ・客席・舞台となる。

【開放型スプリンクラー設備】

　内装制限は客席と舞台を合わせて一つの部屋とみなすため、舞台部はスプリンクラー設備を設ける。

　また、建築基準法による特殊建築物の内装制限緩和のため排煙設備を設置する。
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撤 去 凡 例 ・ 配 管 材 料

　　　　　　　　　　ウ） 回収依頼書の写し
　　　　　　　　　　エ） 引取証明書・破壊証明書の写し

　　　　　　　　    ア） 特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写し

冷媒回収方法は、次による。

    　　　（２）ルームエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは、同法に従ってリサイクル（冷媒の回収は原則としてポンプダウンによる。）を行い、

    　　　（１）冷媒の回収にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」に従って行い、監督職員に次の書類を提出する。

　　　　　　　　監督職員に次の書類を提出する。

    　　　　　　　　イ） 事前確認書の写し
    　　　　　　　　ア） 第一種フロン類充填回収業者の登録通知書（都道府県知事登録）の写し

　屋外露出

　屋内露出

○○○

○○○

○
　屋外露出

　屋内露出

○○

配管用炭素鋼鋼管（白）　ＪＩＳＧ３４５２

　屋外露出

　屋外露出

　屋内一般

　屋内一般

　屋内露出

　屋内露出

フレキシブルチューブ

パッケージ型消火設備

油送り管（灯油）

冷媒用断熱材被覆銅管

硬質ポリ塩化ビニル管　ＪＩＳＫ６７４１　ＶＰ

配管用炭素鋼鋼管（白）　ＪＩＳＧ３４５２

ヒューム管

水道用硬質塩ビライニング鋼管　ＪＷＷＡＫ１１６　ＶＢ

　屋内土中

　ピット内

　屋内一般

　屋内土中

　ピット内

　屋内露出

ＨＳＲ

ＣＨＲ

　地中埋設

　屋内土中水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管（内外面被覆）　ＷＨＴＬＰ

　屋内露出

　ピット内

　屋内露出

ＨＳ

ＣＨ

Ｄ

Ｒ

ドレン管

冷媒管

熱源水管

冷温水管

ガス水抜き

（Ｂ）（Ａ）

マンホール

量水器

桝

ゲートバルブ

ドレンチャーヘッド

硬質ポリ塩化ビニル管　ＪＩＳＫ６７４１　ＶＰ

上水給水管

温泉管

材　質 施工場所名　称記号

○

○

○○○

○○○

○○○

保　温　の　有　無

屋外露出屋内露出屋内一般

　地中埋設部分

　屋外露出

Ｏ 配管用炭素鋼鋼管（黒）　ＪＩＳＧ３４５２油送り管（重油）

　地中埋設部分

　屋外露出

ポリエチレン外面被覆鋼管　ＪＩＳＧ３４６９

配管用炭素鋼鋼管（白）

　屋外露出

　地中埋設部分

　屋内一般

水道用硬質塩化ビニル内面被覆鋼管（白）

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ

通気管

　屋外露出

　地中埋設部分

　屋内一般

雑排水管

硬質ポリ塩化ビニル管　ＪＩＳＫ６７４１　ＶＵ

硬質ポリ塩化ビニル管　ＪＩＳＫ６７４１　ＶＰ

　地中埋設部分

　屋内一般

　屋内一般水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管（内外面被覆）　ＷＨＴＬＰ

　屋内一般水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管（内面被覆）　ＨＴＬＰ

水道用内外面硬質塩化ビライニング鋼管　ＪＷＷＡＫ１１６　ＶＤ

　屋外露出

　地中埋設部分

　屋内土中

　屋内一般

ヒューム管屋外雨水管

Ｇ

仕切弁

ガス管

Ｘ 屋内消火栓管

（Ａ）給水栓　　（Ｂ）給湯栓

排水金物

床下掃除口

床上掃除口

散水栓

シャワー

混合栓

水栓

屋内消火栓

汚水管

給湯管（送り）

Ｍ

ＥＡ

排煙ダクト

外気ダクト

還気ダクト

給気ダクト

ＳＭ

角形ダクト（亜鉛鉄板）〇〇×〇〇

風量調節ダンパー

防火兼風量ダンパー

逆流防止ダンパー

防煙ダンパー

モーターダンパー

防火ダンパー

丸形ダクト（亜鉛鉄板）〇φ

Ｃ Ｄ

Ｓ Ｆ Ｄ

Ｍ Ｄ

Ｆ Ｖ Ｄ

Ｆ Ｄ

Ｖ Ｄ

ＳＡ

排気ダクト

ＲＡ

ＯＡ

　 撤 去 凡 例

○印を適用とする。

（ダクト類）

ＤＡＴＥ ＮＵＭＢＥＲＳＣＡＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥ
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３ ３ ２００

５．３２

ＡＣＰ－１ 型式　天井吊型　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ２２空冷ヒートポンプパッケージエアコン 室外機：屋外

記　　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 台 数

電 気 容 量

備　　　　　　考

φ Ｖ ｋＷ

設　置　場　所

冷房能力　１４．０ｋＷ　　　　　　　　　暖房能力　１６．０ｋＷ 室内機：ＲＰＣ－Ｊ１４０Ｋ１

室外機：ＲＡＳ－Ｊ１４０ＨＥ

送風機　０．１２＋０．１４ｋＷ

室内機：１Ｆ　第１集会室（冷房定格）

（暖房定格） ７．１９圧縮機　３．７５ｋＷ

ＡＣ－１ ルームエアコン

（日立：製造１９９５年）

型式　壁掛型　　　　　　　　　　　　　　Ｒ２２

冷房能力　２．５ｋＷ　　　　　　　　　　暖房能力　３．４ｋＷ

送風機　０．１＋０．１ｋＷ 圧縮機　０．７５ｋＷ １．１７

０．９９（冷房定格）

（暖房定格）

１００１１

室内機：１Ｆ　監事室

室外機：屋外

（三菱重工冷熱：製造１９９７年）

室内機：ＳＰＫ２５Ｇ１－Ｗ

室外機：ＳＲＣ２５Ｇ１

記　　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 台 数

電 気 容 量

備　　　　　　考

φ Ｖ ｋＷ

設　置　場　所

　撤去機器表（熱源設備）　

ＡＣ－２ ルームエアコン 型式　壁掛型　　　　　　　　　　　　　　Ｒ２２

冷房能力　２．５ｋＷ　　　　　　　　　　暖房能力　３．４ｋＷ

送風機　０．１＋０．１ｋＷ 圧縮機　０．７５ｋＷ （冷房定格）

（暖房定格）

１００１１

室内機：１Ｆ　ラジオＴＶ室

室外機：屋外

（ＮＥＣ）

室内機：

室外機：ＳＲＣ２５Ｇ１

１ ３ ２００ＡＣＰ－２ 型式　天井カセット４方向型（同時ツイン）　　　　　　Ｒ４１０Ａ空冷ヒートポンプパッケージエアコン 室外機：屋外

冷房能力　２５．０ｋＷ　　　　　　　　　暖房能力　２８．０ｋＷ 室内機：

室外機：ＲＯＢ－ＡＰ２８０４ＨＳ

送風機　０．６ｋＷ

室内機：２Ｆ　第３集会室（冷房定格）

（暖房定格）圧縮機　２．７×２ｋＷ （東芝：製造１９９２年）

３ ３ ２００ＡＣＰ－３ 型式　天井カセット４方向型　　　　　　　　　　　Ｒ２２空冷ヒートポンプパッケージエアコン 室外機：屋外

冷房能力　１２．５ｋＷ　　　　　　　　　暖房能力　１４．０ｋＷ 室内機：ＲＣＩ－Ｊ１４０Ｋ１

室外機：ＲＡＳ－Ｊ１４０ＨＥ

送風機　０．１２＋０．１４ｋＷ

室内機：２Ｆ　第２集会室（冷房定格）

（暖房定格）圧縮機　３．７５ｋＷ （日立：製造１９９９年）

質量　２０６ｋｇ（外）

５．２０

５．０７

ＦＣＵ－１ ファンコイルユニット １ １００１ １Ｆ　楽屋 ＲＦ－６０１ＦＦＫ

（日立：製造１９８０年）

０．０７床置露出型　　　　暖房能力：１２，０００ｋｃａｌ／ｈ　　水量２０Ｌ／ｍｉｎ

ＡＣＵ－１ 空気調和機 １Ｆ　機械室クロスフィンヒーターＷ３６６７×８’－０’×３ヶ １ ３ ２００

ＡＣ－３ ルームエアコン 型式　壁掛型　　　　　　　　　　　　　　Ｒ２２

冷房能力　４．５ｋＷ　　　　　　　　　　暖房能力　６．７ｋＷ

送風機　０．１＋０．１ｋＷ 圧縮機　１．０５ｋＷ （冷房定格）

（暖房定格）

２００１１

室内機：２Ｆ　楽屋３

室外機：２Ｆ　バルコニー

（三洋電機：製造２００２年）

室内機：ＳＡＰ－Ｓ４５Ｊ２

室外機：ＳＡＰ－ＣＳ４５Ｊ２

ＡＣ－４ ルームエアコン 型式　壁掛型　　　　　　　　　　　　　　Ｒ４１０

冷房能力　５．０ｋＷ　　　　　　　　　　暖房能力　６．０ｋＷ

送風機　０．１＋０．１ｋＷ 圧縮機　１．５ｋＷ

（冷房定格）

（暖房定格）

２００１１

室内機：２Ｆ　楽屋２

室外機：２Ｆ　バルコニー

（三菱重工：製造２００６年）

室内機：ＳＲＫ５０ＺＨ２－Ｗ

室外機：ＳＲＣ５０ＺＨ２

ＡＣ－５ ルームエアコン 型式　壁掛型　　　　　　　　　　　　　　Ｒ４１０

冷房能力　３．６ｋＷ　　　　　　　　　　暖房能力　４．２ｋＷ

送風機　０．１＋０．１ｋＷ 圧縮機　０．９ｋＷ

（冷房定格）

（暖房定格）

２００１１

室内機：２Ｆ　楽屋１

室外機：２Ｆ　バルコニー

（三菱重工）

室内機：ＳＲＫ３６ＺＨ２－Ｗ

室外機：ＳＲＣ３６ＺＨ２

質量　３８ｋｇ（外）、８．５ｋｇ（内）

質量　３５ｋｇ（外）、８．５ｋｇ（内）

１．８６

１．６６

１．１１

１．２４

ＡＣＵ－２ 空気調和機 ２Ｆ　機械室２００３１

質量　３８ｋｇ（外）、９．５ｋｇ（内）

質量　７．９ｋｇ（内）

質量　３０００ｋｇ

（製造１９９１年）

空冷チリングユニット 冷却能力　２１２０００ｋｃａｌ／ｈ　　　Ｒ２２

冷水入口１２℃　冷水出口７℃

送風機　８極，０．７ｋＷ×８ 圧縮機　４極，３０ｋＷ×２

質量　３０００ｋｇ

耐震型タンク 円筒形

水平震度１．０　容量０．５ｍ３

温水ボイラー ＃２０１３　オイルバーナＡＢＣ＃４×０．５５ｋｗ（御法川工場：ＨＪＡ－３０）

温水ボイラー ＃２００７　オイルバーナＡＢＣ＃２×０．４ｋＷ（御法川工場：ＨＪＡ－１０）

燃料消費量４８Ｌ／ｈ、Ａ重油

プレヒーター１．３ｋＷ（東洋ヒーター技術製作所ＲＨ－１ＣＨ）

温水循環ポンプ

空冷チリングユニットＲ－１

Ｒ－２

ＢＨ－１

ＢＨ－２

ＰＨＷ－１

冷水入口１２℃　冷水出口７℃

送風機　８極，０．７ｋＷ×８

冷却能力　２１２０００ｋｃａｌ／ｈ　　　Ｒ２２

圧縮機　４極，３０ｋＷ×２

（三菱電機：製造１９９２年）

（三菱電機：製造１９９２年）

ＣＡ－８０Ｊ２００３１ 屋外

（荏原製作所）

８０ＳＦＭ

８０ＳＦＭ

屋外

（ＩＮＡＸ：２００３年）

ＯＺ－２０６２－ － － －

２００３１ １階　機械室

（不明：製造１９９１年）

１ ３ ２００

ＣＡ－８０Ｊ２００３１

１階　機械室

１階　機械室

（パネルヒーター用） （日立：製造１９９７年）

４０Ｘ３２Ｂ４－６０．７５４０φ×１９０L/ｍｉｎ×９.５ｍ １ ３ ２００ ０．７５

ＰＨＷ－２ 温水循環ポンプ

（楽屋用）

１階　機械室 ＪＯＶ－ＣＨ６５Ｘ５０Ｃ４－６２．２

（日立：製造１９９９年）

２．２２００３１

（劇場用） （日立：製造１９６１年）

ＰＨＷ－３ 温水循環ポンプ １階　機械室 ＯＶ－ＣＨ１００Ｘ１００－６５．５５．５２００３１

ＦＦ－１ 温風暖房器 １階　第１集会室

（ダイキン）

ＨＧ５０ＡＳ直接吹出型　　

暖房能力　５００００ｋｃａｌ／ｈ　　　　　　燃料　灯油

定格燃料消費量６．８Ｌ／ｈ

１ １ １００

質量　１８０ｋｇ

ＦＦ－２ 温風暖房器 １階　事務室

（日立：製造１９８８年）

ＨＰＲ－１２ＦＦ直接吹出型　　

暖房能力　１２０００ｋｃａｌ／ｈ　　　　　　燃料　灯油

定格燃料消費量１．５５Ｌ／ｈ

１ １ １００

質量　７０ｋｇ

０．３５

ＡＣＵ－３ 空気調和機 ３Ｆ　電気室２００３１仕様不明

ＦＦ－３ 温風暖房器 １階　舞台裏

（ダイキン）

ＨＧ５０Ｓ直接吹出型　　

暖房能力　５００００ｋｃａｌ／ｈ　　　　　　燃料　灯油

定格燃料消費量６．８Ｌ／ｈ

１ １ １００

質量　２２０ｋｇ

ＦＦ－４ 温風暖房器 １階　舞台裏

（ダイキン）

ＨＧ５０Ｓ直接吹出型　　

暖房能力　５００００ｋｃａｌ／ｈ　　　　　　燃料　灯油

定格燃料消費量６．８Ｌ／ｈ

１ １ １００

質量　２２０ｋｇ

０．１２ １ １００

Ｐ－１ 冷水循環ポンプ 屋外８０φ×７０７Ｌ／ｍｉｎ×１４ｍ×３．７ｋＷ

モーター屋外型

３．７２００３１

Ｐ－２

（日立）

３．７２００３１

２階　バルコニー

ＦＦ－５ 密閉式石油ストーブ １階　事務室

（三菱電機）

ＶＫＢ－４５Ｒ気化式・強制対流型

暖房出力　１７７００ｋＪ／ｈ（４２３０ｋｃａｌ／ｈ）　　　燃料　灯油

定格燃料消費量０．５４Ｌ／ｈ　　加湿能力　１２５ｇ／ｈ　加湿器水容量１．２Ｌ

１ １ １００

ＦＦ－６ 温風暖房器 １ １ １００ ２階　第２集会室

（ダイキン）

ＨＧ５０ＡＳ

ＯＳ－１ オイルサーバー ２階　第２集会室

（佐鳥オートマチックス）

ＯＳ－３Ａ落差式　　最高揚程　１０ｍ　　使用燃料　灯油 １ １００３

吸上げ能力　２２．８Ｌ／ｈ　　貯油槽の容量　４．６Ｌ　最大油量　２．７Ｌ

ＢＨ－３ 浴槽用ボイラー ２階　ボイラー室

（石塚工業）

ＩＫＡＲＩ－２０型式　ＩＭ５００

屋外

Ｐ－３ スプレーポンプ

Ｐ－４ 温泉ポンプ

Ｐ－５ 排水ポンプ

２ ３ ２００ １．５

１ ３ ２００ ０．７５

屋外

１階　機械室

１階　機械室

１階　機械室１．５２００３１

ＥＦＯ

マルチパネルＨ型２，４００Ｗ×３，８００Ｈ×１台　５０,０００ｍ3/ｈ相当

マルチパネルＨ型２，４００Ｗ×１，８００Ｈ×１台　３５,０００ｍ3/ｈ相当

クロスフィンヒーターＷ１５６７×７’－０’×３ヶ

燃料消費量８０Ｌ／ｈ （不明：製造１９８９年）

プレヒーター２．６ｋＷ、Ａ重油

冷水ヘッダー（往）Ｈ－１ ３５０φ×１，３００Ｌ架台共、亜鉛ドブ付 １ － － － １階　機械室

冷水ヘッダー（還）Ｈ－２ ３５０φ×１，３００Ｌ架台共、亜鉛ドブ付 １ － － － １階　機械室

１００φ×９２０Ｌ／ｍｉｎ×１４ｍ×５．５ｋＷ

３．１５

１．７

冷水循環ポンプ

モーター屋外型

８０φ×７０７Ｌ／ｍｉｎ×１４ｍ×３．７ｋＷ

（荏原製作所）

全揚程１９．５／１５／１６ｍ

ＣＨ式　口径４０ｍｍ　吐出量０．１１／０．１２／０．２２ｍ３／ｍｉｎ

全揚程１９．５／１５／１６ｍ

ＣＨ式　口径４０ｍｍ　吐出量０．１１／０．１２／０．２２ｍ３／ｍｉｎ ＯＶ型

（日立）（日立）

（日立）

ＯＶ型

　撤去機器表　（空調設備）　

１００ 室外機：屋外

室内機：ＶＫＣ－４０１Ｆ

室外機：ＶＧＵ－２２ＤＦ

（三菱電機）

室内機：２Ｆ　貴賓室０．９

１ １型式　床置型　　　　　　　　　　　　　　Ｒ２２

冷房能力　２．５ｋＷ　　　　　　　　　　暖房能力　３６００Ｋｃａｌ／ｈ

圧縮機　０．７ｋＷ

クリーンヒーターエアコン

風量　７．６～３．２?／ｍｍ

ＡＣＰ－４

０．５８（暖房最大）

（冷房定格）

０．５６

８．２３

７．６９

灯油消費量　最大０．４６８Ｌ／ｈ

※暖房のみの可能性あり

質量　２２０ｋｇ

定格燃料消費量６．８Ｌ／ｈ

暖房能力　５００００ｋｃａｌ／ｈ　　　　　　燃料　灯油

直接吹出型　　

９２．９

９２．９

送風機消費電力　０．０８ｋＷ　　　　質量３９ｋｇ

０．７６

０．７６

０．７６

ＴＶＷ－１

オイルサービスタンクＯＳＴ－１ ＃２００（オイルギアポンプ０．２ｋＷ） １ － － － １階　機械室

ＨＪＡ－３０

ＨＪＡ－１０

６５φ×４２０L/ｍｉｎ×４ｍ

２階　機械室

株式会社アロー設計

設計共同体
M-31

A3:-
空調設備　機器表１（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志

A1:-

管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ



記　　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 台 数

電 気 容 量

備　　　　　　考

φ Ｖ ｋＷ

設　置　場　所

　撤去機器表（空調設備）　

送風機Ｆ－１ 床置型　＃３　１／２　×１１４ｍ3／ｍｉｎ×２．８ｍｍ×１．５ｋＷ

（東芝）

ＶＢＫＱ２００－１ ３階機械室

送風機Ｆ－２ 床置型　０．７５ｋＷ

（東芝）

ＶＢＫＱ２００－１ ３階機械室

送風機Ｆ－３ 床置型　０．４ｋＷ ＶＢＫＱ２００－１ ３階機械室

（東芝）

１．５

０．７５

０．４

１ ３ ２００ＦＥ－１ ＭＦ＃８送風機 風量９００ｍ３／ｍｉｎ １階　機械室２２．０

（ミツヤ送風機製作所：１９６０年）

（東芝）

ＩＫＫ　ＦＢＫＡ２１２００３１送風機ＦＥ－２ ２階　機械室

リミットロード＃－８Ｓ×５４，０００ｍ3／ｈ×３２ｍｍｓｐ×２２ｋｗ

リミットロード＃－５Ｓ×２１，０００ｍ3／ｈ×６４ｍｍｓｐ×１１ｋｗ １１．０

（定格）

（定格）（ＡＣＵ－１用）

（ＡＣＵ－２用）

ＦＥ－６ 型式　　　　天井埋込形　低騒音換気扇

付属品　　　強弱スイッチ

風量　　　　２５０ｍ３／ｈ×１２０Ｐａ

２ １ １００ ０．０５ ２階　男子便所（北）

２階　女子便所（北）

ＶＤ－２０ＺＢ１０

（三菱電機）

ＦＥ－７ 型式　　　　丸形中間取付ダクトファン排風機 ２ １ １００ ０．０３ １階　舞台下 Ｖ－１９ＺＭＴ

（三菱電機）

付属品　　　コントロールスイッチ

風量　　　　１６０ｍ３／ｈ×２０Ｐａ

２００３１送風機ＦＥ－３ １階　機械室床置型　風量１０００ｍ3/ｍｉｎ ３０．０

（定格）（ＡＣＵ－１用）

２階　映写室上部

ＦＥ－８ 型式　　　　シロッコファン　天井吊型 ＃２送風機 １ ３ ２００ ２.２ １階　機械室

１

風量　　　　８０ｍ３/ｍｉｎ

３ ２００ ０．４

風量　　　　１５ｍ３／ｍｉｎ

ＦＥ－９ 送風機 型式　　　　シロッコファン　天井吊型 ＃１

Ｒ階　排気塔１ ３ ２００ ２２.０

風量　　　　５００ｍ３／ｍｉｎ

ＦＥ－１０ 送風機 型式　　　　シロッコファン　床置型

（定格）

Ｈ－１ ０．０６

質量　５ｋｇ

１００１１定格加湿能力　０．２５Ｌ／ｈ　 ＵＨＣ－２５ＲＡ１階　場内放送室加湿器

（三菱電機）

株式会社アロー設計 A1:-
M-32

A3:-
空調設備　機器表２（改修前）諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン

株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志設計共同体 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔
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９

１

２

３

４

５

７

８

配  膳  室

電 力 室

ク ロ ー ク

事  務  室
下  足  室

休 憩 室 ホ ー ル

電  気  室 機  械  室

宿  直  室

U P

P S

楽  屋

集  合  室

場 内 放 送 室

ラ ジ オ T V 室

監  事  室

大 道 具 搬 入 口

U P

浄  化  槽

ホ  ワ  イ  エ

玄  関  ホ  ー  ル

６

U P

U P

UP UP

第  一  集  会  室

サ ー ビ ス 口 ホ ー ル

U P

集 合 口 ホ ー ル

U P

U P

託  児  所

舞  台

UP

5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500 5, 500

60, 500

44
,0

00

5,
50

0
5,

50
0

5,
50

0
5,

50
0

5,
50

0
5,

50
0

5,
50

0
5,

50
0

男 子 便 所 （ 南 ）

女 子 便 所 （ 南 ）

男 子 便 所 （ 北 ）

女 子 便 所 （ 北 ）

EA

AC

2

AC

1

SA

FF

4

FF

3

EA

FE

7

EA

FE

7

EA EA

SAEAEA SA SA OA

FF

1

ACP

1

ACP

3

ACP

1

EA

EA

D

D

D
R

R R

D
R

R

R

VD

（屋外機）

（屋外機）
（屋内機）

（屋内機）

70
0×

30
0

1,000×400

コンクリートダクト1800×700
FVD

FV
D

FV
D

コ ン ク リ ー ト ダ ク ト 8 0 0 × 6 0 0

50
0×

15
0

1,250×
900

250×650

1100×1400

FD

300×100

M
D

150（屋外で開放）

150φ

ピット内150φ

防虫網 角型ベントキャップ

防虫網

ピット内150φ

角型ベントキャップ

1,500×750

100,100

1000×500

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ダ
ク

ト
15

00
×

60
0

100φ、100φ

1,000×
500

1,000×
500

65
0×

28
0

60
0×

25
0

55
0×

25
0

70
0×

30
0

35
0×

15
0

200×100100×300 300×800 2500×750 2400×750

（屋内機）

×３

800×300

×３ ×３

（屋外機） （屋外機）

150（屋外で開放）

200

既設配管接続を示す。
細線は既設機器類及び配管・ダクト類を示す。

太線は撤去機器類及び撤去配管・ダクト類を示す。

※特記無き設備機器及び配管・ダクト類は撤去を示す。

400×150

FE

（屋外へ放流）

25

3

H

1

２段壁付架台×３

モルタル穴埋補修
２００φ×２箇所

撤去後

撤去後
モルタル穴埋補修
５０φ×２箇所

200φ×１箇所
モルタル穴埋補修
撤去後

撤去後
モルタル穴埋補修
200φ×１箇所

樹 脂 パ ネ ル で 閉 塞 × ３ 箇 所

FCU

1

ACU

1

2

FF

FF

5

1,
00

0×
50

0

400×300

ＢＯＸ　３５０×３５０×２００Ｈ

ＨＳ　２００×２００
EA ２

吸込口

吸込口

男子/女子便所（南）

1

FE

　撤去制気口リスト　

15.9×9.5×3

15.9（ｶﾞｽ）×9.5（液）×3

VP25

（1階天井内）

FE

8

ＢＯＸ　４５０×４５０×２００Ｈ

アネモ　＃３００
SA ４

内貼GW25ｔ

吹出口

客席

客席

14SA

吹出口

VHS　２００×８００

吸込口

EA

女子便所（北）

HS　２００×２００
２

EA

吸込口

１
HS　２００×２００

楽屋

機械室/電気室

HS　２００×２００
EA ３

吹出口

宿直室

ＢＯＸ　４５０×４５０×２００Ｈ

アネモ　＃３００
SA １

内貼GW25ｔ

吸込口
EA

HS　２００×２００

宿直室トイレ

１

ダクト撤去後
コンクリート壁穴埋め補修

６００×２００×１２０L
（建築工事）

ダクト撤去後

９００×２５０×１２０L
（建築工事）
コンクリート壁穴埋め補修

ダクト撤去後

９００×２５０×１２０L
（建築工事）
コンクリート壁穴埋め補修

ダクト撤去後

７００×３００×１２０L
（建築工事）
コンクリート壁穴埋め補修

ダクト撤去後
コンクリート壁穴埋め補修
（建築工事）
１２００×４５０×１２０L１

吹出口
SA

GH　６００×３００

玄関ホール

１
吹出口

休憩室ホール

GH　９００×２５０
SA

託児所

吹出口
１SA

GH　１２００×４００

２

ホワイエ

吹出口
SA

GH　１２５０×４００

管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号

アロー設計株式会社

株式会社三友ファシリティーズデザイン諏訪市文化センター大規模改修工事 空調換気設備
A3:1/200

M-33
設計共同体

株式会社アロー設計 A1:1/100

管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02
１階平面図（改修前）

一級建築士事務所登録（松本）B第81291号
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

配 膳 室 1

D N

ホ  ー  ル

配  膳  室 2

D N

倉  庫 機  械  室

更  衣  室

D N 浴  室

浴  室

調  光  室

裏  方  控  室

照  明  室

避  難  用  通  路

６

D N

D N

楽  屋 1 楽  屋 2

ﾎ ﾞ ｲ ﾗ ｰ湯 沸 室

貴  賓  室

噴 煙 口

第  3  集  会  室

控  室 楽  屋 3

U P
D W

DN

5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0
6 0 , 5 0 0
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5,5
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5,

500
5,
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第  2  集  会  室

SA

EAEA

SA

EA

EA

ACP

2 ×2

SA

SA

SA

FF

6

ACP

3 ×3

SA

R

R

R

R
R

RR
D

D
D

D

D

R

SA

SA

EA

EA

750×
300

30
0×

50
0

150×150

（屋外機）

1000×500

400×150

80
0×

40
0

500×300

1,000×400

500×150700×150

VD

300×150
600×150450×150

500×200

300×100

VD

40
0×

15
0

60
0×

30
0

50
0×

25
0
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0×

30
0

450×200

450×200

350×150

350×150550×250

50
0×

30
0

200×150

95
0×

35
0

30
0×

15
0

M
D

FD

太線は撤去機器類及び撤去配管・ダクト類を示す。

300×900

100,100

500×400

200φ（屋外で開放）

200

250×650

1000×400

600×200

600×200

撤去後

200φ×１箇所
モルタル穴埋補修

細線は既設機器類及び配管・ダクト類を示す。
既設配管接続を示す。

※特記無き設備機器及び配管・ダクト類は撤去を示す。

AC

3

AC

45

AC

（室外機）
（室内機）

（室外機）
（室内機）

（室外機）
（室内機）

ACU

2

BH

3

6

FE
×2

（屋外露出）
（外装：カラーガルバリウム鋼板）

15.9（ｶﾞｽ）×9.5（液）×3

15.9（ｶﾞｽ）×9.5（液）×3
（2階天井内）

25

25A

２０００×５００×２００L
（建築工事）
コンクリート壁穴埋め補修
ダクト撤去後

ダクト撤去後

（建築工事）
９００×３００×１２０L

コンクリート壁穴埋め補修

ダクト撤去後

７５０×５００×１２０L
（建築工事）
コンクリート壁穴埋め補修

ダクト撤去後

（建築工事）
コンクリート壁穴埋め補修

１０００×４００×１２０L

ダクト撤去後

５００×２５０×２００L

コンクリート壁穴埋め補修
（建築工事）

300×800

2500×750

ダクト撤去後
コンクリート床穴埋め補修
（建築工事）
２５００×７５０×２００L

ダクト撤去後
コンクリート床穴埋め補修
（建築工事）
３００×８００×２００L

ダクト撤去後
コンクリート壁穴埋め補修
（建築工事）
９５０×４００×１２０L

ダクト撤去後

（建築工事）
コンクリート壁穴埋め補修

９５０×３５０×１２０L

ダクト撤去後

５００×２５０×１２０L
（建築工事）
コンクリート壁穴埋め補修

ダクト撤去後

６００×３００×１２０L

コンクリート壁穴埋め補修
（建築工事）

コンクリート壁穴埋め補修

１０５０×２５０×１２０L
（建築工事）

ダクト撤去後

ダクト撤去後

１０５０×２５０×１２０L

コンクリート壁穴埋め補修
（建築工事）

ダクト撤去後

５００×４０００×１２０L

コンクリート壁穴埋め補修
（建築工事）

ダクト撤去後

５００×４０００×１２０L

コンクリート壁穴埋め補修
（建築工事）

ダクト撤去後

（建築工事）
１０００×５００×２００L

コンクリート床穴埋め補修

400×150

ダクト撤去後

４００×１５０×２００L
（建築工事）
コンクリート床穴埋め補修

ダクト撤去後

（建築工事）
コンクリート壁穴埋め補修

５５０×２５０×１２０L

ダクト撤去後
コンクリート床穴埋め補修
（建築工事）
２５０×６５０×２００L

（建築工事）

ダクト撤去後

４５０×２００×１２０L

コンクリート床穴埋め補修

ダクト撤去後

４５０×２００×１２０L
（建築工事）
コンクリート床穴埋め補修

25.4×12.7

ホール

吹出口
１SA

ＨS　７５０×２００

　撤去制気口リスト　

ＨS　９００×３００
SA ３

第２集会所

吹出口

吹出口
SA ３

VL-２　９００×１００

第２集会所

２
吹出口

SA

ホワイエロビー

GH　１０５０×２５０

SA
吹出口

５

控室・楽屋1・楽屋2・楽屋3

GH　５００×３００

ＨS　３５０×２００

第２集会所

吹出口

(ｶﾞｽ)25.4φ×(液)12.7φ

吸込口

SA １

(ｶﾞｽ）15.9φ×(液)9.5φ

４

男子便所・女子便所

GV　２００×２００
EA

ＢＯＸ　３５０×３５０×２００Ｈ

(ｶﾞｽ）15.9φ×(液)9.5φ

管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号

アロー設計株式会社

株式会社三友ファシリティーズデザイン諏訪市文化センター大規模改修工事 空調換気設備
A3:1/200

M-34
設計共同体

株式会社アロー設計 A1:1/100

管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号
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２階平面図（改修前）



３

技師控室・投光室・整流器室

吸込口
EA

GV　２００×２００

　撤去制気口リスト　

UP

９

１

２

３

４

５

７

８

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

６

廊  下

電  気  室

舞  台  上  部

客  席  上  部

映  写  室

技 師 控 室

投 光 室整 流 器 室

DW

5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0
6 0 , 5 0 0

44
,0

00
5,5

00
5,5

00
5,5

00
5,

500
5,5

00
5,5

00
5,5

00
5,5

00

F

1

F

2

SA

SA

SA

OA SA SA

SA

EA EA

EAEA

F

3

ACP

2

EA

SA

R

（屋外機）

500×400

600×200

500×400

850×400 1000×400800×350 400×150 400×150

400×150400×150

1100×1400

3

ACU

600×200

太線は撤去機器類及び撤去配管・ダクト類を示す。

細線は既設機器類及び配管・ダクト類を示す。
既設配管接続を示す。

※特記無き設備機器及び配管・ダクト類は撤去を示す。

４００×１５０×２００L
（建築工事）
コンクリート床穴埋め補修
ダクト撤去後

1000×400

撤去後開口部

ダクト撤去後

（建築工事）
コンクリート床穴埋め補修

４００×１５０×２００L
（建築工事）
コンクリート床穴埋め補修
ダクト撤去後

再利用のため残し

６００×２００×２００L

25.4×12.7

管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号

アロー設計株式会社

株式会社三友ファシリティーズデザイン諏訪市文化センター大規模改修工事 空調換気設備
A3:1/200

M-35
設計共同体

株式会社アロー設計 A1:1/100

管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02
３階平面図（改修前）

一級建築士事務所登録（松本）B第81291号
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９

１

２

３

４

５

７

８

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

６

廊  下

電  気  室

舞  台  上  部

客  席  上  部

映  写  室

技 師 控 室

投 光 室整 流 器 室

DW

5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 5 , 5 0 0
6 0 , 5 0 0

44
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5,5
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500
5,

500

A B C D E F G H I J K L

1

2

1

9

8

7

6

5

4

3
SA

SAEAEASAOA

SA

VD

600×200

800×300

50
0×

20
0

1,000×
400

500×
300

1,000×
400

500×200

800×
400

80
0×

40
0

40
0×

20
0

40
0×

20
0

40
0×

20
0

1000×400400×150250×250800×360850×400

200×200

200×200

500×300

200×200

200×200

850×400

太線は撤去機器類及び撤去配管・ダクト類を示す。

細線は既設機器類及び配管・ダクト類を示す。
既設配管接続を示す。

※特記無き設備機器及び配管・ダクト類は撤去を示す。

9

FE

500×400

FE

10

（建築工事）
コンクリート床穴埋め補修
ダクト撤去後

８５０×４００×２００L

ダクト撤去後
コンクリート床穴埋め補修
（建築工事）
８５０×３６０×２００L

ダクト撤去後

（建築工事）
コンクリート床穴埋め補修

２５０×２５０×２００L

ダクト撤去後
コンクリート床穴埋め補修
（建築工事）
４００×１５０×２００L

ダクト撤去後
コンクリート床穴埋め補修
（建築工事）
２００×２００×２００L ３箇所

管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号

アロー設計株式会社

株式会社三友ファシリティーズデザイン諏訪市文化センター大規模改修工事 空調設備　R階平面図（改修前）
A3:1/200

M-36
設計共同体

株式会社アロー設計 A1:1/100

管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号
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（残置）

電  気  室 機  械  室
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サ ー ビ ス 口 ホ ー ル
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集 合 口 ホ ー ル
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C D E
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P
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P

2
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2
H

1

CR
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C
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C
R

H
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C
C

CR

H

HR

H

H

H

H

H
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H HR

H

P

OST

1

3

FE

コンクリート基礎撤去（建築工事）
３３５０×２６０×Ｈ１５０

８７０×１１２０×Ｈ１５０
コンクリート基礎撤去（建築工事）

　以降 　２階便所・浴室詳細図参照　

▽

40パネルヒーティングより

100、80

40パネルヒーティングより

100A

125A、125A

100A80A

100A
100A

100A

4

1

R

2

R

BH

1

BH

2

PHW

1

PHW

3

2

PHW

1

FE

1

ACU

5

P

P

3 （残置）

（残置）

C D E

1

2

3

C D E

1

2

3

既設配管接続を示す。
細線は既設機器類及び配管類を示す。

太線は撤去機器類及び撤去配管類を示す。

※特記無き設備機器及び配管類は撤去を示す。

 　２階機械室詳細図　 　１階機械室詳細図　

管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号

アロー設計株式会社

株式会社三友ファシリティーズデザイン諏訪市文化センター大規模改修工事 空調設備　機械室詳細図（改修前）
A3:1/100

M-37
設計共同体

株式会社アロー設計 A1:1/50

管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号
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20
0

50

１階客席床スラブ

６.５ｍｍ　ＢＣＦナイロン防炎カーペット

　既存１階客席断面図（想定）　No.scale　

既設床暖房配管
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

電 力 室

ク ロ ー ク

事  務  室
下  足  室
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男 子 便 所 （ 南 ）

女 子 便 所 （ 南 ）

男 子 便 所 （ 北 ）

女 子 便 所 （ 北 ）

※客席下床暖房配管は全て残置とする
※図中の配管経路は想定される位置

既設配管：SGP-W-25A

（一部改修箇所：WHTLP-25A）

以降詳細不明

以降詳細不明

株式会社アロー設計
株式会社三友ファシリティーズデザイン諏訪市文化センター大規模改修工事 床暖房設備　１階平面図（改修前）

A3:1/200
M-38

設計共同体

A1:1/100株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02一級建築士事務所登録（松本）B第81291号

ＳＨＥＥＴ　ＴＩＴＬＥＪＯＢ　ＮＡＭＥ ＳＣＡＬＥ ＮＵＭＢＥＲＤＡＴＥ



洋風大便器 ＦＶ式（ＴＶ７５０ＬＭＲＲ），温水洗浄便座蓋有（ＴＣＦ５８１ＭＲ），棚付２連紙巻器共

和風大便器 ＦＶ式，棚付２連紙巻器共　２６０Ｌ×４８０Ｄ

小便器 床置型（Ｕ５０８Ｃ），床排水，寒冷地用自動ＦＶ式（ＴＥＡ６２ＡＤＦＲＸ）

洗面器 壁掛型，床排水，手動水栓（ＴＬＳ１１），水石ケン入

掃除流し ハイバック型，横水栓１３ｍｍ，Ｓトラップ６５ｍｍ，リムカバー，バックハンガー

ベビーシート 横型

洗面器 壁掛型，壁排水，手動水栓（ＴＬＳ１１），水石ケン入

手すり

３６０Ｌ×４５５Ｈ

洋風大便器 タンク式（ＣＳ２０ＡＢ），温水洗浄便座蓋無（ＴＣＦ４４２１Ｅ），棚付２連紙巻器共

男
子
便
所（

南）

１階

仕　　様器　具　名

３

合
計

２階

女
子
便
所（

南）

　【撤去】衛生器具表　

女
子
便
所（

西）

男
子
便
所（

北）

女
子
便
所（

南）

男
子
便
所（

西）

男
子
便
所（

南）

女
子
便
所（

西）

便
所（

西）

浴
室（

東）

男
子
便
所（

北）

女
子
便
所（

北）

浴
室（

西）

オストメイト 電気温水器，紙巻器共，水石ケン入

手すり

手すり

Ｌ型　７８０Ｌ

化粧鏡

はねあげ式

小便器用

背もたれ

洗面台 自動温水器（ＲＥ０６ＳＫ１Ｎ）

便
所（

西）

記　号

手すり Ｉ型　８００Ｌ

擬音装置（乾電池式）

洗面器 壁掛型，壁排水，自動水栓（ＴＥＬ２４ＤＰＲＸ），水石ケン入

２

１

小便器 床置型（Ｕ５０８Ｃ），床排水，寒冷地用手動ＦＶ式（Ｔ６００ＰＦＮＫＸ）

１

７

１

１

１

１

１

１

１

３

１

１

１

１

１

手すり Ｉ型　３００Ｌ １

１

２２

１

１

１

１

２

１

洋風大便器 ハイブリッド形（ＣＳ９６９Ｂ），温水洗浄便座蓋有（ＴＣＦ９７７５），棚付２連紙巻器共

１

１

１

１

１

１

１

１

洗面器 壁掛型，床排水，立水栓，水石ケン入　５００Ｌ×３９０Ｄ

１

３

２７００Ｌ×７６０Ｈ １

掃除流し ハイバック型，横水栓１３ｍｍ，Ｓトラップ６５ｍｍ，バックハンガー １

１

手すり Ｔ型 １

１

１

洋風大便器 タンク式，蓋有，棚付２連紙巻器共 ２

洋風大便器 ＦＶ式（ＴＶ７５０ＬＭＲＲ），温水洗浄便座蓋有（ＴＣＦ５８１ＷＲ），棚付２連紙巻器共 ４

４

２

２

１

洋風大便器 ＦＶ式，温水洗浄便座蓋有（ＴＣＦ５８４），棚付２連紙巻器共 １

洗面カウンター 立水栓（ＴＬ１５５ＡＦ）×２，自動水栓（ＴＥＮ１２ＡＷＲＸ）×１，水石ケン入　３４５０Ｌ×５６０Ｄ １

３３５０Ｌ×４６０Ｈ化粧鏡

１

１

１

３

１

小便器 壁掛型，壁排水，手動ＦＶ式 ２

洗面器 壁掛型，壁排水，立水栓　５２５Ｌ×４３０Ｄ ２

１

洋風大便器 タンク式，手洗付，蓋有，スペア付ワンタッチ式紙巻器共 １

２

２洗面器 壁掛型（Ｌ２５０ＤＭ），壁排水，手動水栓（ＴＬＳ１１Ｒ），水石ケン入

小便器 床置型（Ｕ５０７Ｃ），床排水，寒冷地用自動ＦＶ式（ＴＥＡ６２ＡＤＦＲＸ） １

小便器 床置型（Ｕ５０７Ｃ），床排水，寒冷地用手動ＦＶ式（Ｔ６００ＰＬ） ３

１

１

手洗器 壁掛型（Ｌ９０ＤＲ），台付自動水栓（ＴＥＮＡ１２Ｈ），水石ケン入 １

１

１

１

洗面器 壁掛ハイバック型（Ｌ１２０ＤＨ），壁排水，横水栓（ＴＬ１２０Ａ），水石ケン入 ２

２

洋風大便器 ＦＶ式，温水洗浄便座蓋有（ＴＣＦ５８５），棚付２連紙巻器共 ２

１

洋風大便器 タンク式，温水洗浄便座蓋無（ＴＣＦ４７２１），棚付２連紙巻器共 １

１ ２

２

２

１

小便器 壁掛型，壁排水，タンク式 ４

和風大便器 ＦＶ式，スペア付ワンタッチ式紙巻器共　２７０Ｌ×５５０Ｄ ２

１

１

２

３

手すり Ｉ型 １

４５５Ｌ×６０５Ｈ化粧鏡 １１

洗面器 壁掛型，壁排水，立水栓（給水・温泉水） １ １

シャワー水栓 １

楽
屋
湯
沸
室

流し台 横水栓，ガス栓 １

１

２

１

１

４

７

４

１

１

１

５

２

１

１３

３

２

４

３

４

２

２

３

２

２

１

１

１

１

３

２

１

１

３

１

２

６

１６

２

４

４

４

１

１

５

２

４

単水栓 横水栓

コック付（水用）

自在水栓 １

５

２

２単水栓

単水栓

５

３

２

便
所（

配
膳
室
西）

１

１

１

手洗器 隅付小形，床排水，衛生水栓 １

洗面器 壁掛型（ＰＡＴ．１６８４９８），壁排水，立水栓 １

化粧鏡化粧鏡

化粧鏡 ２１８０Ｌ×７６０Ｈ

１

１

記　　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 台 数

電 気 容 量

備　　　　　　考

φ Ｖ ｋＷ

設　置　場　所

ＰＤ－１ ３ ２００ １．５型式排水ポンプ

仕様

１ １階　舞台下水中ハイスピンポンプ

５０φ×０．２５ｍ３／ｍｉｎ

　【撤去】機器表（衛生設備）　

ＫＴＺ２１．５－６１

（ツルミポンプ）

ＰＤ－２ 排水ポンプ 型式

仕様

３ ２００ ＊１ １階　舞台下水中ポンプ ＊

（製作所）＊φ×＊ｍ３／ｍｉｎ

ＨＢ－１ 屋内消火栓 ２号消火栓　標準型

１５ｍホース（４０ｍｍ布ホース）×２　　ノズル×１ － － －６ 各所

パッケージ型消火設備 －－－５Ⅱ型ＨＢ－２

ＷＨＧ－１

ＷＨＧ－２

浄化槽

屋外消火栓ＨＢ－３ －－－１埋設型 屋外

壁掛型５号　加熱能力８．７ｋＷ　　ガス消費量１１．２ｋＷ

壁掛型５号　加熱能力８．７ｋＷ　　ガス消費量１１．２ｋＷ

壁掛型５号　加熱能力８．７ｋＷ　　ガス消費量１１．２ｋＷ

１階　配膳室

（リンナイ：製造２００１年）

ＲＵＳ－５１ＭＴＫ１

１階　事務室

（リンナイ：製造２００２年）

ＲＵＳ－５１ＪＴＫ１

（リンナイ：製造２００１年）

２階　配膳室１ ＲＵＳ－５１ＭＴＫ

乾電池　単１（１．５Ｖ）２個

乾電池　単１（１．５Ｖ）２個乾電池　単１（１．５Ｖ）２個

乾電池　単１（１．５Ｖ）２個

ＷＨＧ－２

ガス給湯器

ガス給湯器

ガス給湯器

１ －－ －

ＴＶＷ－１ 温泉タンク １ 屋外－－－ＦＲＰ製　円筒型　　水平震度ＫＨ＝１．０

壁掛型５号　加熱能力８．７ｋＷ　　ガス消費量１１．２ｋＷ

壁掛型５号　加熱能力８．７ｋＷ　　ガス消費量１１．２ｋＷ

乾電池　単１（１．５Ｖ）２個

乾電池　単１（１．５Ｖ）２個乾電池　単１（１．５Ｖ）２個

乾電池　単１（１．５Ｖ）２個

ＲＵＳ－５１ＭＴＫ１ ２階　配膳室ＷＨＧ－３ ガス給湯器

１ ＲＵＳ－５１ＪＴＫ

（リンナイ：製造２００２年）

１階　事務室ＷＨＧ－２ ガス給湯器

１壁掛型５号　加熱能力８．７ｋＷ　　ガス消費量１１．２ｋＷ ＲＵＳ－５１ＭＴＫ

（リンナイ：製造２００１年）

１階　配膳室ＷＨＧ－１ ガス給湯器

（リンナイ：製造２００１年）

　【撤去】機器表（消火設備）　

φ Ｖ ｋＷ

仕　　　　　　　　　様 台 数

電 気 容 量

備　　　　　　考設　置　場　所記　　号 名　　　　　称

容量　０.５ｍ3

Ｃ－２－０５Ｗ

（ＩＮＡＸ：製造２００３年）

（建築工事）

各所

地下貯油槽

竪型汚水ポンプ×２台（５０ｍｍ×Ｌ/min×６ｍ×０.７５ｋＷ）

重油　１２５０×３５００×２基 －１ －－ 屋外（建築工事）

固定式ペンチレター,通気管

屋外 汚泥引抜処分共

油引抜処分共

設計共同体

A1:-株式会社アロー設計
M-55

A3:-

給排水衛生設備諏訪市文化センター大規模改修工事 株式会社三友ファシリティーズデザイン
株式会社 アロー設計

一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02
機器・器具表（改修前）

一級建築士事務所登録（松本）B第81291号
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（ + 1 0 0 0 ）

7 , 2 0 0

± 0

3 , 9 0 0

8 , 3 0 0

4 , 0 0 0

2,
30

0

4 , 9 0 0

4 , 5 0 0

4 , 5 4 0

衣 の 渡 川

▽ 法 4 2 条 ２ 項 に よ る 後 退 線

2 , 0 0 0

4 , 0 0 0

2 , 8 7 4

1 ,
4 0

0

▽
隣

地
境

界
線

▽ 隣 地 境 界 線

▽
隣

地
境

界
線

▽ 隣 地 境 界 線

▽
道

路
境

界
線

▽
道

路
境

界
線

▽ 道 路 境 界 線
▽ 道 路 境 界 線

▽
道

路
境

界
線

▽
道

路
境

界
線

▽ 道 路 境 界 線

▽ 任 意 分 割 線

▽
任

意
分

割
線

▽
任

意
分

割
線 ▽ 任 意 分 割 線

▽ 任 意 分 割 線

▽
任

意
分

割
線

▽
任

意
分

割
線

▽ 任 意 分 割 線

▽ 任 意 分 割 線

【 保 健 セ ン タ ー 】

【 諏 訪 市 図 書 館 】

【 ゲ ー ト ボ ー ル 場 ( 屋 内 運 動 場 ) 】

【 諏 訪 市 公 ⺠ 館 】

（ - 1 0 0 ）

（ - 3 0 0 ）

（ - 3 0 0 ）

（ - 1 0 0 ）

（ ± 0 ）

（ + 3 0 0 ）

（ + 2 0 0 ）

（ + 2 0 0 ）

（ - 1 0 0 ）

（ + 2 0 0 ）

（ + 3 0 0 ）

【 カ ル チ ャ ー ホ ー ム  す わ 】

（ + 5 0 0 ）
（ + 3 0 0 ）

（ + 3 0 0 ）

（ + 5 0 0 ）

（ + 6 0 0 ）

（ + 8 0 0 ）

（ + 1 0 0 ）
（ + 2 0 0 ）

（ - 2 0 0 ）

（ - 2 0 0 ）

（ - 3 0 0 ）

（ - 4 0 0 ）

（ - 4 0 0 ）

（ - 1 0 0 ）

（ - 4 0 0 ）

（ - 4 0 0 ）

（ - 4 0 0 ）

（ - 2 0 0 ）

（ - 2 0 0 ）
（ - 2 0 0 ）

（ - 2 0 0 ）
（ - 3 0 0 ）

（ - 4 0 0 ）

（ - 2 0 0 ）

（ - 2 0 0 ）

（ - 3 0 0 ）（ + 2 0 0 ）

（ - 7 0 0 ）

（ - 2 0 0 ）

（ - 8 0 0 ）

（ - 3 0 0 ）

（ - 1 0 0 ）

（ + 3 0 0 ）
（ + 3 0 0 ）

（ - 1 0 0 ）

（ + 3 0 0 ）

（ - 1 0 0 ）

（ ± 0 ）

（ - 3 0 0 ）

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G
G

▽

※諏訪市公民館及びゲートボール場の断水が生じない計画とし、
　既設給水配管の撤去を行う前に新設配管を設け、切替を行う計画とする。

  ゲ ー ト ボ ー ル 場 へ  

▽

E F 1 0 0

E F 7 5

量 水 器 7 5 ｍ ｍ
親 メ ー タ ー

1 0 0

1 0 0

H

GL

φ100（給水管）

25
0

75
0

散 水 栓 へ

 既設埋設給水配管　断面図 

100

100
100

100

都 市 ガ ス 本 管 P E 5 0 A

温 泉 配 管 （ 残 置 ）

量 水 器 7 5 ｍ ｍ
子 メ ー タ ー

　M-53図参照　

D I P 1 0 0 A

上 水 本 管 D I P 1 0 0 A

下 水 本 管 F R P 2 5 0 φ
都 市 ガ ス 本 管 P E 1 0 0 A

既設配管接続を示す。

細線は既設機器類及び配管類を示す。

太線は撤去機器類及び撤去配管類を示す。

都 市 ガ ス 本 管 P E 5 0 A （ さ や 管 ⿊ 1 5 0 A ）
下 水 本 管   H P 8 0 0 φ

温 泉 本 管 G N G 7 5 A

▽

▽

2 5 （ I O P ）

プラグ止め

温泉配管切断

25（IOP）

5 0 0 H P

▽

アスファルト舗装解体・復旧（建築工事）

：範囲（解体幅700ｍｍ）

株式会社アロー設計
株式会社三友ファシリティーズデザイン諏訪市文化センター大規模改修工事

屋外配管図（改修前） A3:1/1000
M-56

設計共同体

A1:1/500株式会社 アロー設計
一級建築士事務所登録（諏訪）H第55241号
管理建築士：一級建築士登録 第197747号 小松高志 管理建築士：一級建築士登録 第265244号 須田潔

2025.02 給排水衛生設備
一級建築士事務所登録（松本）B第81291号
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※特記無き設備機器及び配管類は撤去を示す。

既設配管接続を示す。
細線は既設機器類及び配管類を示す。

太線は撤去機器類及び撤去配管類を示す。

※雨水配管は参考図とし、雨水設備の撤去は建築工事とする。
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　以降Ｍ－５５図参照　

　以降Ｍ－５５図参照　
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　以降　機械室詳細図参照　
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　以降Ｍ-５５図参照　
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　以降Ｍ－５５図参照　

浄化槽（撤去）（建築工事）
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　以降M-00図参照　
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　以降M-00図参照　
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既設配管切断を示す。

太線は撤去機器類及び配管類を示す。

細線は既設機器類及び配管類を示す。
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A1:1/100株式会社アロー設計

設計共同体
M-59
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　南側　便所詳細図　
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既設配管切断を示す。

太線は撤去機器類及び配管類を示す。

細線は既設機器類及び配管類を示す。

　モルタル穴埋め補修リスト　
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自動制御設備　 撤去内容

・ 　 １ ， ２ 階制御盤から露出配管及び配線の撤去

・ 　 配線接続先の自動制御機器撤去

・ 　 壁開口部はブランクプレート を取付

・ 　 打込み及び埋設配管等は末端処理のみとする
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自動制御設備　 撤去内容

・ 　 １ ， ２ 階制御盤から露出配管及び配線の撤去

・ 　 配線接続先の自動制御機器撤去

・ 　 壁開口部はブランクプレート を取付
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